
2021г.

Российская Федерация
Тюменская область

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПСС-150-20-ГС

«Сети газоснабжения ДНТ СН «Самаровское» в ХМАО-Югре.
Подводящий газопровод, внутриплощадочные сети»

ООО "ПСС"



2021 г.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Основной комплект рабочих чертежей

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в. 
№

 по
дл

.
По

дп
. и

 д
ат

а

Главный инженер проекта                                       В.А. Шаламов

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Российская Федерация
Тюменская область

ООО"ПСС"

«Сети газоснабжения ДНТ СН «Самаровское» в ХМАО-Югре.
Подводящий газопровод, внутриплощадочные сети»

ПСС-150-20-ГС



 

 
      

ПСС-150-20-ГС-С       

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 
Разработал Клименко  07.21

 

Содержание тома 

Стадия Лист Листов 
    

П 1 1 Проверил Шаламов  07.21
     ООО "ПСС" 

ГИП Шаламов  07.21
10 19  

3 
Ин

в. 
№

 по
дл

. 
По

дп
. и

 д
ат

а 
Вз

ам
. И

нв
. №

 

 
 

 
 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

 
 

 

 
* - сквозная нумерация

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 

Обозначение Наименование Примечание* 

ПСС-150-20-ГС-С Содержание тома  3 
ПСС-150-20-ГС -ТЧ Текстовая часть 4-17 
 Графическая часть:  

ПСС-150-20-ГС  лист 1  Схема проектируемого газопровода. Разрез 
траншеи наружного газопровода. 19 

ПСС-150-20-ГС  лист 2-4  Схема проектируемого газопровода 19-22 
ПСС-150-20-ГС  лист 5-14  Продольный профиль газопровода 23-32 

ПСС-150-20-ГС  лист 15  Крановый узел №1.Схема  демонтажа 
существующего газопровода в районе врезки. 33 

ПСС-150-20-ГС  лист 16  Крановый узел №2 34 
ПСС-150-20-ГС  лист 17  Крановый узел №3 35 
ПСС-150-20-ГС  лист 18  Крановый узел №3 36 
ПСС-150-20-ГС  лист 19  Продувочная свеча 37 
ПСС-150-20-ГС  лист 20  Схема переключения ГРПШ 38 
ПСС-150-20-ГС  лист 21  Ограждение 2500х2000 39 
ПСС-150-20-ГС  лист 22  Ограждение 3400х3000 40 
ПСС-150-20-ГС  лист 23  Ограждение 6000х4000 41 
ПСС-150-20-ГС  лист 24  Ограждение 1200х1200 42 
ПСС-150-20-ГС  лист 25  Основание под ГРПШ 43 
ПСС-150-20-ГС  лист 26  Заземление ГРПШ 44 
ПСС-150-20-ГС  лист 27  Функциональная схема ГРПШ.  Габаритный 

чертеж ГРПШ. Опознавательный знак. 45 

ПСС-150-20-ГС  лист 28  Ориентировочный столбик 46 
ПСС-150-20-ГС  лист 29  Молниеотвод 47 
ПСС-150-20-ГС  лист 30  Гидравлическая схема газопровода 48 
  Прилагаемые материалы  

ПСС-150-20-.ГС.С Спецификация оборудования изделий и 
материалов   



 

 
      ПСС-150-20-ГС-ТЧ       

      
«Сети газоснабжения ДНТ СН «Самаровское» в ХМАО-Югре. 

Подводящий газопровод, внутриплощадочные сети»       

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 
Разработал Клименко  07.21

 Наружные сети газоснабжения 
Стадия Лист Листов 

    
П 1 14 Проверил Шаламов  07.21

     

Текстовая часть ООО 
«Проектстройсервис» 

ГИП Шаламов  07.21
     

 

Ин
в. 

№
 по

дл
. 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. И
нв

. №
 

 
 

 
 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

 
 

 
4 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 
 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ ................................................................................................................................................ 3 
1. СВЕДЕНИЯ О ТОПОГРАФИЧЕСКИХ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ, ............................... 3 
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ, МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ ............................. 3 
УСЛОВИЯХ УЧАСТКА, НА КОТОРОМ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ............................................ 3 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА .......................................................................................... 3 
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСОБЫХ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ .................................. 4 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ..................................... 4 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (СЕЙСМИЧНОСТЬ, МЕРЗЛЫЕ ГРУНТЫ, ОПАСНЫЕ ......................... 4 
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ДР.)..................................................................................................... 4 
3. СВЕДЕНИЯ О ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ................... 5 
ГРУНТА В ОСНОВАНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА .............................................................................. 5 
4. СВЕДЕНИЯ ОБ УРОВНЕ ГРУНТОВЫХ ВОД, ИХ ХИМИЧЕСКОМ СОСТАВЕ, .......................... 7 
АГРЕССИВНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К МАТЕРИАЛАМ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ........ 7 
ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА .................................................................................... 7 
5. СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ И КЛАССЕ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ............................................... 8 
6. СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ (ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ, ........................ 8 
ГРУЗООБОРОТЕ, ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ДР.) ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ................ 8 
7. ПОКАЗАТЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ................ 9 
И УСТРОЙСТВ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (В ТОМ ЧИСЛЕ НАДЕЖНОСТЬ, ................................... 9 
УСТОЙЧИВОСТЬ, ЭКОНОМИЧНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО .................... 9 
РЕГУЛИРОВАНИЯ, МИНИМАЛЬНОСТЬ ВЫБРОСОВ (СБРОСОВ) ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ............ 9 
ВЕЩЕСТВ, КОМПАКТНОСТЬ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ) .................... 9 
7.1. Описание технологии процесса транспортирования продукта ......................................................... 9 
7.2. Характеристика параметров трубопровода ........................................................................................ 10 
7.3. Обоснование диаметра трубопровода ................................................................................................... 10 
7.4. Обоснование мест установки запорной арматуры с учетом рельефа местности, ........................ 10 
пересекаемых естественных и искусственных преград и других факторов ........................................ 10 
7.5. Обоснование надежности и устойчивости трубопровода и отдельных его элементов ................ 11 
7.6. Описание и обоснование классов и марок бетона и стали, применяемых при ............................ 11 
строительстве ................................................................................................................................................... 11 
7.7. Обоснование глубины заложения трубопровода на отдельных участках ..................................... 11 
7.8. Описание принципиальных конструктивных решений балансировки трубы ............................ 11 
трубопровода с применением утяжелителей охватывающего типа (вес комплекта, шаг ................ 11 
установки и другие параметры) .................................................................................................................... 11 
8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ........................................................... 12 
9. ОБОСНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА И ТИПОВ ОБОРУДОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ..................... 12 
ГРУЗОПОДЪЕМНОГО, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МЕХАНИЗМОВ, ..................................... 12 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ........................ 12 
10. СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННОМ ....... 12 
СОСТАВЕ ПЕРСОНАЛА С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО ГРУППАМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ...... 12 
ПРОЦЕССОВ, ЧИСЛО И ОСНАЩЕННОСТЬ РАБОЧИХ МЕСТ ....................................................... 12 
11. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ...... 12 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ...................... 12 
12. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ В ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ .......................................... 13 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ....................... 13 



 
  

 

      
ПСС-150-20-ГС-ТЧ 

Лист 
      

2 
Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

 

5 
Ин

в. 
№

 по
дл

. 
По

дп
. и

 д
ат

а 
Вз

ам
. И

нв
. №

 

 
 

 
 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

 
 

 
ПРОЦЕССАМИ, АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ............................... 13 
НАРУШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ............... 13 
12.1. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ .............. 13 
ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 8 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ...................... 13 
«О ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» ............................................................................................... 13 
13. ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЕГО .............. 13 
ОСНАЩЕННОСТЬ ......................................................................................................................................... 13 
14. ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ В ................................ 14 
СЛОЖНЫХ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ........................................................... 14 
(ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) .......................................................................................................................... 14 

 

  



 
  

 

      
ПСС-150-20-ГС-ТЧ 

Лист 
      

3 
Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

 

6 
Ин

в. 
№

 по
дл

. 
По

дп
. и

 д
ат

а 
Вз

ам
. И

нв
. №

 

 
 

 
 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

 
 

 
ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 
Раздел разработан в соответствии со следующей нормативно - технической документацией: 
- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений; 
- СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы; 
- СП 42-103-2003 Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и 

реконструкция изношенных газопроводов; 
- Технические условия № 42-70Р от 08.12.2020г. на присоединение к 

газораспределительной сети объекта капитального строительства. 
 

 
1. СВЕДЕНИЯ О ТОПОГРАФИЧЕСКИХ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ,  

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ, МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ 
 УСЛОВИЯХ УЧАСТКА, НА КОТОРОМ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 

 СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 
 
В административном отношении площадка изысканий находится в г. Ханты-Мансийске 

ХМАО-Югры, на левом берегу реки Иртыш. 
В геоморфологическом отношении площадка изысканий расположена в пойменной части 

реки Иртыш. Рельеф участка изысканий полого-волнистый, поверхность площадки изысканий 
характеризуется абсолютными отметками 24,95-27,50 м (по устьям скважин), перепад 
абсолютных отметок поверхности земли составляет 2,5 м. Естественный рельеф площадки 
изменен в результате гидронамыва песчаным грунтом для строительства жилых домов. В 
результате рекогносцировочного обследования, проведенного в пределах площадки, негативных 
природных и техноприродных процессов не обнаружено.  

Ханты-Мансийский район Ханты-Мансийского автономного округа-Югры расположен в 
лесной природной зоне. Основную часть территории занимает заболоченная тайга. 
Гидрографическая сеть представлена рекой Обь и ее притоками.  

Географическое положение территории определяет её климатические особенности. 
Наиболее важными факторами формирования климата является перенос воздушных масс с 
запада и влияние континента. Взаимодействие двух противоположных факторов придает 
циркуляции атмосферы, над рассматриваемой территорией, быструю смену циклонов и 
антициклонов, способствует частым изменениям погоды и сильным ветрам. Кроме того, на 
формирование климата существенное влияние оказывает огражденность с запада Уральскими 
горами, незащищенность территории с севера и юга. Над территорией осуществляется 
меридиональная циркуляция, вследствие которой периодически происходит смена холодных и 
тёплых масс, что вызывает резкие переходы от тепла к холоду. 

Климатическая характеристика района изысканий принята по ближайшей метеостанции, 
расположенной в городе Ханты-Мансийск. 

Исследуемый район расположен в зоне IД, согласно климатическому районированию для 
строительства (СП 131.13330.2012). 

Климат данного района резко континентальный. Зима суровая, холодная, продол-
жительная. Лето короткое, тёплое. Короткие переходные сезоны - осень и весна. Поздние 
весенние и ранние осенние заморозки. Безморозный период очень короткий. Резкие колебания 
температуры в течение года и даже суток. 
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Среднегодовая температура воздуха минус 1,2С, среднемесячная температура воздуха 

наиболее холодного месяца января минус 19,8С, а самого жаркого июля плюс 18,1С. 

Абсолютный минимум температуры приходится на декабрь минус 49С, абсолютный максимум 

- на июль плюс 35С. Температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0.98%, 
составляет минус 46С, обеспеченностью 0.92% составляет минус 45С.  

Продолжительность безморозного периода - 122 дня, устойчивых морозов - 153 дня. Дата 
первого заморозка осенью - 28.IX, последнего весной - 24.VI. 

Осадков в районе выпадает много, особенно в теплый период с апреля по октябрь 402 мм, в 
холодное время с ноября по март - 139 мм. Годовая сумма осадков 541 мм. Со-ответственно 
держится высокая влажность воздуха, средняя относительная влажность меняется от 65% до 
84%. 

Максимальная высота снежного покрова достигает 88 см. Снежный покров образуется 
24.X, дата схода - 5.V.  Сохраняется снежный покров 192 дня.  

В течение года преобладают ветры западного направления. В январе – западного, а в июле 
– западного направлений. Средняя годовая скорость ветра 5.1 м/с, средняя за январь – 5.2 м/с и 
средняя в июле – 4.7 м/с. Наибольшая скорость ветра 5% обеспеченности - 28 м/с. Повторяемость 
направления ветра представлена на рис.2. 

С октября по май наблюдаются гололедно-изморозные явления. Повторяемость их 
колеблется в больших пределах. В среднем за год наблюдается 4 дня с гололёдом и 29 дней с 
изморозью. Среднее число дней в году с грозой – 22 

 
Характеристика температурного режима воздуха  

t °C возд I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Ср.мес. -19,8 -18,3 -8,5 -1,2 6,9 14,5 18,1 14,1 7,9 -0,4 -10,4 -16,9 -1,2 

Абс. мin -46 -46 -39 -30 -19 -3 -1 -1 -7 -30 -41 -49 -49 

Абс. маx 3 2 13 23 34 34 34 31 28 0 8 4 34 
 
В соответствии с приложением А СП 47.13330.2012 район проектируемого строи-тельства 

относится к второй категории сложности инженерно-геологических условий. 
 

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСОБЫХ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

 ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (СЕЙСМИЧНОСТЬ, МЕРЗЛЫЕ ГРУНТЫ, ОПАСНЫЕ 
 ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ДР.) 

 
Согласно СП 11-105-97, часть II и СП 22.13330.2011 из опасных геологических и 

инженерно-геологических процессов на исследуемой территории отмечается морозная 
пучинистость грунтов в зоне сезонного промерзания и открытых котлованах. 

Район по степени сейсмической опасности определен в соответствии с СП 14.13330.2018, 
приложение А, картам общего сейсмического районирования территории РФ - ОСР 2015. 
Степень сейсмической опасности района работ соответствует 5 баллам шкалы МSК-64 и 
вероятности возможного превышения интенсивности земле-трясений в течении 50 лет 10% 
(карта ОСР-2015-А), 5% (карта ОСР-2015-В), 1% (карта ОСР-2015-С). Категория опасности по 
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землетрясениям, согласно СП 115.13330.2016 табл. 5.1 оценивается как умеренно опасная 
(сейсмическая активность менее 6 бал-лов). 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов согласно СП 22.13330.2016, 
составляет 2,4 м. 

 
3. СВЕДЕНИЯ О ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ 

 ГРУНТА В ОСНОВАНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 
 

В геолого-литологическом строении участка, изученного до глубины 5,0 метров, 

принимают участие верхнечетвертичные аллювиальные отложения (аlQIII-IY), представленные 

суглинками  от текучепластичной до тугопластичной консистенции, опесчаненными, с примесью 

органических веществ. С поверхности залегают намывные грунты, представленные песками 

мелкими. Грунты на период бурения до глубины 0,7-1,0 м находятся в сезонно-мерзлом 

состоянии. 

Территория площадки характеризуется следующими литологическими разностями: 

Слой - 1 – Намывной грунт: песок желтовато-серый, мелкий, однородный, средней 

плотности, до глубины залегания уровня грунтовых вод влажный, ниже – насыщен водой. Слой 

залегает с поверхности до глубины 0,5-3,4 м. 

Слой - 2 – Суглинок серый текучепластичный, с тонкими слойками песка, с примесью 

органических веществ. 

Слой - 3 – Суглинок серый мягкопластичный, с тонкими слойками песка, с примесью 

органических веществ. 

Слои 2 – 3 залегают под намывными грунтами. Они не выдержаны по мощности, 

неравномерно переслаиваются, замещая друг друга как по простиранию, так и по глубине. 

Слой - 4 – Суглинок серый тугопластичный, с тонкими слойками песка, с примесью 

органических веществ. Слой залегает в основании разреза, вскрытая мощность отложений 

составляет 0,5-2,0 м. 

В результате анализа пространственной изменчивости характеристик грунтов, 

определенных полевыми и лабораторными методами на глубину до 5,0 м, в соответствии с 

требованиями ГОСТ 20522-2012, СП 22.13330.2011, ГОСТ 25100-2011, в пределах площадки 

изысканий выделены 3 инженерно-геологических элемента, 1 слой. 

Слой-Н – Намывной грунт: песок мелкий, однородный, средней плотности, до глубины 

залегания уровня грунтовых вод влажный, ниже – насыщен водой. 

Нормативные и расчетные значения выделенного слоя представлены в приложении Ж. 

Рекомендуемые для проектирования расчетные значения физико-механических характеристик 

грунтов приведены в таблице 3 
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Плотность грунта Р г/см3 Рн = 1,80 

РII = 1,78            
(Кг=1,010) 
PI = 1,77             
(Кг=1,017) 

Коэффициент пористости  0,68 
Влажность природная %  15,1 
Гранулометрический состав:  

5,0-2,0 
2,0-1,0 
1,0-0,5 
0,5-0,25 
0,25-0,1 
01-0,05 

%       
0,2 
0,6 
3,0 
36,8 
48,1 
11,3 

 

ИГЭ-1 – Суглинок текучепластичный, с тонкими слойками песка, с примесью 

органических веществ. 

Нормативные и расчетные значения выделенного инженерно-геологического элемента 

представлены в приложении Ж. Рекомендуемые для проектирования расчетные значения 

физико-механических характеристик грунтов приведены в таблице 4. 

 

Плотность грунта Р г/см3 Рн = 1,84 
РII = 1,82         
(Кг=1,009) 
PI = 1,81          
(Кг=1,015) 

Коэффициент пористости  0,98 

Число пластичности % 14,29 

Показатель текучести  0,90 

Влажность природная % 35,9 

 

ИГЭ-2 – Суглинок мягкопластичный, с тонкими слойками песка, с примесью органических 

веществ. 

Нормативные и расчетные значения выделенного инженерно-геологического элемента 

представлены в приложении Ж. Рекомендуемые для проектирования расчетные значения 

физико-механических характеристик грунтов приведены в таблице 4. 

 

 

Плотность грунта Р г/см3 Рн = 1,86 
РII = 1,86         
(Кг=1,004) 

PI = 1,85          
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(Кг=1,006) 

Коэффициент пористости  0,92 

Число пластичности % 14,15 

Показатель текучести  0,66 

Влажность природная % 33,1 

 

ИГЭ-3 – Суглинок тугопластичный, с тонкими слойками песка, с примесью органических 

веществ. 

Нормативные и расчетные значения выделенного инженерно-геологического элемента 

представлены в приложении Ж. Рекомендуемые для проектирования расчетные значения 

физико-механических характеристик грунтов приведены в таблице 4. 

 

Плотность грунта Р г/см3 Рн = 1,93 
РII = 1,91         
(Кг=1,009) 
PI = 1,90          
(Кг=1,016) 

Коэффициент пористости  0,78 

Число пластичности % 14,36 

Показатель текучести  0,41 

Влажность природная % 27,5 

 

Характер залегания инженерно-геологических элементов показан на инженерно-

геологических разрезах (графическое приложение Р, Т). 

По данным анализа водной вытяжки согласно СП 28.13330.2012 табл. Б.1, Б.2 грунты по 
отношению к бетону и арматуре железобетонных конструкций – неагрессивные (приложение К); 
коррозионная агрессивность грунтов, согласно ГОСТ 9.602-2005, табл.3, 4 по отношению к 
свинцовой оболочке кабеля высокая, к алюминиевой - высокая (приложение Л). По результатам 
лабораторных измерений удельное электрическое сопротивление грунтов по отношению к 
углеродистой и низколегированной стали изменяется от 22-26 Ом*м, что, согласно ГОСТ 9.602-
2005, табл.3, соответствует средней степени коррозионной агрессивности (приложение М). 

 
4. СВЕДЕНИЯ ОБ УРОВНЕ ГРУНТОВЫХ ВОД, ИХ ХИМИЧЕСКОМ СОСТАВЕ, 

 АГРЕССИВНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К МАТЕРИАЛАМ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ 
 ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

 
В процессе бурения скважин до глубины 5,0 м (март 2017 г.) подземные воды встречены на 

глубине 0,5-2,3 м, на абсолютных отметках 23,90-25,60 м. Подземные воды приурочены к 
намывным пескам, суглинкам текуче пластичной консистенции. По характеру залегания и 
условиям питания подземные воды относятся к грунтовым безнапорным. Тип режима подземных 
вод приречный, питание подземных вод осуществляется преимущественно за счет инфильтрации 
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атмосферных осадков. Уровень грунтовых вод находится в тесной зависимости от водного 
режима р. Иртыш. Большую часть года р. Иртыш служит областью разгрузки, во время паводка 
создает условия подпора грунтовых вод. В аналогичных условиях максимальный уровень 
подземных вод наблюдается в мае-июне (паводок реки), минимальный – в сентябре (межень). 
Уровень подземных вод в период максимума может достигать отметок поверхности земли, в 
пониженных частях рельефа – выходить на поверхность. Коэффициент фильтрации для песков 
составляет 0,5-6,0 м/сут, для суглинков – 0,0005 – 0,005 м/сут (данные приведены: таблица 12.6, 
«Грунтоведение», под редакцией В.Т.Трофимова). 

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные кальциевые. По от-ношению к 
бетону марки W4 нормальной водонепроницаемости, согласно табл. В.3, В.4 СП 28.13330.2012, 
подземные воды слабоагрессивные, по степени агрессивного воздействия на арматуру 
железобетонных конструкций, согласно табл. Г.2 СП 28.13330.2012, не-агрессивные. Согласно 
ГОСТ 9.602-2005 табл.3, 5 по отношению к свинцовой оболочке ка-беля агрессивность высокая, 
к алюминиевой – средняя (приложение И). 

                                  
5. СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ И КЛАССЕ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

 
Проектируемый газопровод классифицируется как газопровод среднего давления и 

высокого давления 2 категории согласно п. 4.3 СП 62.13330.2011. 
 

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ (ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ, 
 ГРУЗООБОРОТЕ, ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ДР.) ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

 
 
Максимальный расчетный (фактический) расход газа проходящий через проектируемый 

   газопровод составляет 2777,7 м3/ч. Расход принят согласно техническим условиям. 
 
 
Протяженность трассы газопровода: 
№ п/п Показатель Ед. изм. Значение 

 до ГРПШ   
1 Протяженность диаметр п/э 160мм. м 90 
 После ГРПШ   
2 Протяженность диаметр п/э 225мм. м 27,6 
3 Протяженность диаметр п/э 160мм. м 103,4 
4 Протяженность диаметр п/э 110мм. м 710,5 
5 Протяженность диаметр п/э 63мм. м 3581,7 
6 Протяженность диаметр п/э 32мм. м 11,6 
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7. ПОКАЗАТЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 И УСТРОЙСТВ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (В ТОМ ЧИСЛЕ НАДЕЖНОСТЬ, 
 УСТОЙЧИВОСТЬ, ЭКОНОМИЧНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

 РЕГУЛИРОВАНИЯ, МИНИМАЛЬНОСТЬ ВЫБРОСОВ (СБРОСОВ) ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 
 ВЕЩЕСТВ, КОМПАКТНОСТЬ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ) 

 
Технологическое оборудование газопровода в проекте представлено следующими видами: 
- краны шаровые приварного присоединения 2,5МПа; 
- ГРПШ Газовичок-В4336-12000 Рвх.=0,6МПа, Рвых.=0,3МПа. 
Климатическое исполнение трубопроводной арматуры УХЛ1 по ГОСТ 15150-69, класс 

герметичности А по ГОСТ 9544-2015. 
Все оборудование, трубопроводы, детали трубопроводов, арматура предусмотренные для 

данного объекта, имеют сертификаты соответствия. Обязательные требования к техническим 
устройствам, применяемым на опасном производственном объекте, и формы оценки их 
соответствия указанным обязательным требованиям устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. 

 
7.1. Описание технологии процесса транспортирования продукта 

 
Проектом предусматривается строительство газопровода среднего давления Г2 и высокого 

давления 2 категории Г3. 
В качестве основного топлива предусматривается одорированный природный газ по ГОСТ 

5542-2014 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. 
Технические условия». 

Проектом предусмотрено подключение в существующий стальной газопровод высокого 
давления 2 категории диаметром 159мм. Ру-0,6МПа.  

Перед точкой врезки предусматривается отключающее устройство кран шаровой стальной 
приварной. Подземный газопровод предусмотрен среднего давления Ру-0.3МПа (включительно) 
и высокого давления 2 категории Ру-0.6МПа (включительно). Способ прокладки открытым 
способом. Глубина заложения не менее 1,62м. от существующего уровня земли до верха трубы.  

Для предотвращения повреждения в период эксплуатации полиэтиленового газопровода 
при производстве земляных работ предусмотрена укладка сигнального провода и сигнальной 
ленты желтого цвета на высоте 0,2м. выше верха газопровода. 

Минимальное расстояние от подземных газопроводов до зданий и сооружений принято 
согласно приложения В СП 62.13330.2011 

Маршрут прохождения газопровода находится в границах красных линий, не    
препятствует осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и  прохода 
пешеходов. 

Для обозначение трассы газопровода проектом предусмотрено установка опознавательных 
стальных столбиков и опознавательных знаков по нормали АС 2.00 СБ серии 5.905-25.05 вып.1  на 
углах поворота, в местах ответвлений газопровода и на расстоянии не более 200 м друг от друга на 
прямых участках газопровода. Столбики установить с правой стороны  от газопровода по ходу 
газа на расстоянии 1,0 м от оси газопровода. Опознавательные знаки  установить на стенах зданий, 
сооружений и опознавательных столбиках. Опознавательные знаки должны нести следующую 
информацию; 

  - указание расстояния до газопровода; 
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  - указание параметров давления газа; 
  - указание  глубины заложения газопровода и № телефона аварийно- диспетчерской 

службы. 
 

7.2. Характеристика параметров трубопровода 
 

Подземный газопровод запроектирован  из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 по 
ГОСТ Р 58121.2-2018. 

Минимально допустимый радиус упругого изгиба полиэтиленовых труб принят не менее 
25 наружных. 

Соединение полиэтиленовых трубопроводов предусмотрено сваркой соединительными 
деталями с закладными нагревателями ЗН (электросварными муфтами) для соединения 
трубопроводов с фасонными изделиями (отводы, тройники, неразъемные соединения), а также 
при соединении трубопроводов между собой. Сварка электросварными муфтами должна 
выполняется аппаратами, осуществляющими регистрацию результатов сварки с их последующей 
выдачей в виде распечатанного протокола.  

 
7.3. Обоснование диаметра трубопровода 

 
Максимальный расчетный (фактический) расход газа проходящий через проектируемый 

   газопровод составляет 2777,7 м3/ч. Расход принят согласно техническим условиям. 
 

 
 

Расчетная схема газопровода представлена в графической части. 
 

7.4. Обоснование мест установки запорной арматуры с учетом рельефа местности,  
пересекаемых естественных и искусственных преград и других факторов 

 
Перед точкой врезки предусматривается отключающее устройство. На территории 

предусмотрены крановые узлы в надземном исполнении.  
 

№ 
п/п

Участок
Максимальный 

расход газа, 
нм3/ч

Категория сети
Материал 

газопровода

Удельные 
потери 

давления , Па/м

Расчетная длина 
газопровода, м

Внутренний 
диаметр 

газопровода, мм 

Скорость газа, 
м/сек

1 1-2 2777,7
высокого 
давления

полиэтилен 0,003543 90 130,8 17,67

2 2-3 2777,7
среднего 
давления

полиэтилен 0,00021 27,6 184 8,93

3 3-4 1488
среднего 
давления

полиэтилен 0,001312 103,4 130,8 9,46

4 4-5 744
среднего 
давления

полиэтилен 0,001666 85,3 90 10

5 5-6 362,7
среднего 
давления

полиэтилен 0,000883 10 51,4 14,94

6 5-7 381,3
среднего 
давления

полиэтилен 0,000066 10 90 5,12

7 7-8 344,1
среднего 
давления

полиэтилен 0,006185 77 51,4 14,17

8 3-9 1023
среднего 
давления

полиэтилен 0,000389 10 90 13,74

9 10-11 623,1
среднего 
давления

полиэтилен 0,00138 86,8 90 8,37

10 11-12 260,4
среднего 
давления

полиэтилен 0,004232 86,9 51,4 10,73
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7.5. Обоснование надежности и устойчивости трубопровода и отдельных его элементов 

 
Перед началом испытаний на герметичность, внутреннюю полость газопроводов необходимо 

продуть сжатым воздухом для удаления окалины, влаги и засорений. 
Величины испытательных давлений и продолжительность равны: 

Рабочее давление газа, МПа 

Испыт
ательное 
давление, 
МПа 

Продолжит
ельность 

испытаний, 
ч 

Стальной надземный газопровод давлением св. 
0,3 до 0,6 МПа 0,75 12 

Полиэтиленовые газопроводы давлением св. 0,3 
до 0,6 МПа 0,75 24 

 
 Результаты испытания на герметичность считаются положительными, если за время 

испытания давление в газопроводе не меняется. 
Отключающие устройства испытываются на заводах-изготовителях. 
Монтаж, испытание и приёмку газопроводов в эксплуатацию произвести в соответствии с 

требованиями СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» актуализированная редакция 
СНиП 42-01-2002. 

  
 
7.6. Описание и обоснование классов и марок бетона и стали, применяемых при 

 строительстве 
 

Марка стали трубопроводов 09Г2С (или аналог). 
Характеристики принятых в проекте марки стали соответствуют расчетным нагрузкам и 

коррозионным активностям транспортируемой среды и грунта. 
Бетонные конструкции не разрабатываются в данном разделе. 
 

7.7. Обоснование глубины заложения трубопровода на отдельных участках 
 

Глубина заложения от 1,62 до 2,3м. от существующего уровня земли до верха трубы. 
Максимальная и минимальная глубина заложения приняты из условия выдерживания 
минимального расстояние по вертикали от существующего газопровода.  

На остальной протяженности газопровода глубина заложения не менее 1,62м. от 
существующего уровня земли до верха трубы. 

 

7.8. Описание принципиальных конструктивных решений балансировки трубы  
трубопровода с применением утяжелителей охватывающего типа (вес комплекта, шаг 

 установки и другие параметры) 
 

Балансировка труб не требуется. Трубопроводы прокладываются выше уровня подземных 
вод. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 

 
Проектируемый газопровод не нуждается в мероприятиях по энергосбережению. 

 
9. ОБОСНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА И ТИПОВ ОБОРУДОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

 ГРУЗОПОДЪЕМНОГО, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МЕХАНИЗМОВ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 
 
Марки строительных машин, механизмов и транспортных средств уточняются при 

разработке проекта производства работ, с учетом имеющегося в строительно-монтажной 
организации парка машин и механизмов. 

Количество и тип оборудования, используемого в процессе строительства линейного 
объекта, его обоснование приведено в Разделе 5 «Проект организации строительства». 
 

 
10. СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННОМ 

 СОСТАВЕ ПЕРСОНАЛА С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО ГРУППАМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
 ПРОЦЕССОВ, ЧИСЛО И ОСНАЩЕННОСТЬ РАБОЧИХ МЕСТ 

 
Эксплуатация проектируемых сетей выполняется эксплуатирующей организацией МП 

«ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района.  
Состав, численность и квалификация эксплуатационного персонала устанавливаются 

штатным расписанием и определяются данной организацией.  
Наружный осмотр сетей должна выполнять бригада не менее 3 человек, в том числе: мастер 

I категории - Iб и два слесаря-сантехника IV-V разрядов - Iв, которая проводит его по строго 
определенным маршрутам, устанавливаемым планом эксплуатации сети на каждый день. 

Бригада должна иметь оснащение согласно Правилам по охране труда при эксплуатации 
газового хозяйства, а также чертеж осматриваемой сети и журнал осмотра сети, в который 
заносят результаты осмотра. 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

 ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 
 
Проектными решениями предусматривается оптимальное, с точки зрения безопасности, 

размещение оборудования.  
Все существующие рабочие места должны быть аттестованы по условиям труда и 

травмобезопасности.  
На предприятии, обслуживающим газопроводы должны проводиться следующие 

мероприятия: 
-профилактические работы по предупреждению производственного травматизма, 

профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний и улучшению условий труда; 
- использование  новых технологий; 
-обеспечение обслуживающего персонала сертифицированными спецодеждой и 

спецобувью, средствами индивидуальной защиты причём каждый работник имеет свой 
необходимый ему для работы индивидуальный комплект; 
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- проведение предварительных и периодических медицинских осмотров, обеспечение 

работников санаторно-курортным лечением, выдача спецпитания, аттестация рабочих мест; 
- обучение производству работ, инструктажи, оформление самих работ и контроль за 

выполнением мер безопасности при проведении тех или иных видов работ. 
 

12. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ В ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 

 ПРОЦЕССАМИ, АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
 НАРУШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

 
Объект должен быть включен в автоматизированную систему контроля утечек газа. 

Эксплуатирующая организация обеспечивает непрерывный автоматический контроль давления в 
магистральном газопроводе. 

 
12.1. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 8 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
 «О ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 
Проектными решениями транспортная инфраструктура не разрабатывается и не 

затрагивается. 
 

13. ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЕГО 
 ОСНАЩЕННОСТЬ 

 
Организация, эксплуатирующая опасные производственные объекты систем 

газораспределения и газопотребления, обязана соблюдать положения Федерального закона от 
21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 
других федеральных законов, иных нормативных правовых актов и нормативных технических 
документов в области промышленной безопасности, а также: 

- выполнять комплекс мероприятий, включая систему технического обслуживания и 
ремонта, обеспечивающих  содержание  опасных  производственных  объектов  систем  
газораспределения  и газопотребления в исправном и безопасном состоянии, соблюдать 
требования «Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
безопасности сетей газораспределения и газопотребления»; 

- иметь (при необходимости) договора с организациями, выполняющими работы по 
техническому обслуживанию и ремонту газопроводов и технических устройств, в которых 
должны быть определены объемы работ по техническому обслуживанию и ремонту, 
регламентированы обязательства в обеспечении условий безопасной и надежной эксплуатации 
опасных производственных объектов; 

- обеспечивать проведение технической диагностики газопроводов, сооружений и газового 
оборудования (технических устройств) в сроки, установленные Правилами. 

Диагностирование должно проводиться по истечении срока эксплуатации, установленного 
изготовителями, но не более: 

20 лет - для технических устройств; 
30 лет - для газопроводов  
Срок эксплуатации полиэтиленовых газопроводов – 50 лет, согласно ГОСТ Р 58121.2-2018 
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Срок эксплуатации стальных газопроводов - 40 лет. 
К производственным инструкциям по техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования ГРП, ГРУ и котельных прилагаются технологические схемы газопроводов и 
газового оборудования. 

Технологические схемы пересматриваются и переутверждаются после реконструкции, 
технического перевооружения опасного производственного объекта. 

Порядок организации и проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту 
газового хозяйства определяется настоящими Правилами, а также нормативными техническими 
документами, учитывающими условия и требования эксплуатации, согласованными 
Госгортехнадзором России, инструкциями заводов-изготовителей. 

Графики (планы) технического обслуживания и ремонта объектов газового хозяйства 
утверждаются техническим руководителем организации-владельца и согласовываются с 
организацией-исполнителем при заключении договора на обслуживание газопровода и газового 
оборудования. 

Организация-владелец обязана в течение всего срока эксплуатации опасного 
производственного объекта (до ликвидации) хранить проектную и исполнительскую 
документацию. 

Порядок и условия ее хранения определяются приказом (распоряжением) руководителя 
организации. 

На наружный газопровод, владельцем составляется эксплуатационный паспорт, 
содержащий основные технические характеристики объекта, а также данные о проведенных 
капитальных ремонтах. 

 
14. ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ В 

 СЛОЖНЫХ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

 
Сложные инженерно-геологические условия отсутствуют. 
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(страниц) 
в докум. 

№ 
документа 

Входящий № 
сопроводительного 
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Схема проектируемого газопровода

Условные обозначения:

проектируемый газопровод среднего давления

проектируемый газопровод высокого давления 2 категории

Точка 1

Этапы строительства:

от Точка 1  до Точка 2  1 этап 

2 этап 
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Копировал A0

ПК0+24
Уп.3-146°

ПК0+9
Уп.2-90°

ПК0+2
Уп.1-90°

Вход газопровода 
в землю, ПК0

Точка врезки 
ст. Д-159мм, Ру-0.6МПа

Г3, ПЭ100 SDR11 
Д160х14.6мм

Продувочная свеча
 4ПК4+58.5

4ПК1

4ПК2

4ПК3

4ПК4

4ПК4+57.3
Уп.5-90°

6ПК2

6ПК3

6ПК4

6ПК4+35.5
Уп.34-177°

6ПК4+57.1
Уп.35-177°

6ПК4+86.1
Уп.9-90°Продувочная свеча

 6ПК4+87.5

Схема  совмещения листов

Линия совмещения листов

Г2, ПЭ100 SDR11 
Д63х5.8мм

Г2, ПЭ100 SDR11 
Д63х5.8мм

Г2, ПЭ100 SDR11 
Д63х5.8мм

5ПК2

 5ПК3

5ПК4

 5ПК4+61.5
Уп.7-90°

Продувочная свеча
 5ПК4+64.6
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Условные обозначения:

существующий газопроводГ

Г2 проектируемый газопровод среднего давления

существующий эл. кабель

воздушные линии электропередачи 

Г3 проектируемый газопровод высокого давления 2 категории

План трассы газопровода М1:500

План трассы газопровода М1:500 

Наружные газопроводы
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Копировал A0

Г2, ПЭ100 SDR11 
Д225х20.5мм

ПК0+24
Уп.3-146°

ПК0+9
Уп.2-90°

ПК0+2
Уп.1-90°

Вход газопровода 
в землю, ПК0

Точка врезки 
ст. Д-159мм, Ру-0.6МПа

Г2, ПЭ100 SDR11 
Д110х10мм

Г2, ПЭ100 SDR11 
Д160х14.6мм

Г2, ПЭ100 SDR11 
Д110х10мм

Г2, ПЭ100 SDR11 
Д63х5.8мм

Г2, ПЭ100 SDR11 
Д110х10мм

Г3, ПЭ100 SDR11 
Д160х14.6мм

Выход газопровода 
из земли 1ПК0+27.6Вход газопровода 

в землю, 2ПК0

Выход газопровода 
из земли, 2ПК1+3.4

Вход газопровода 
в землю, 3ПК0

Выход газопровода 
из земли, 3ПК0+85.3

Вход газопровода 
в землю, 4ПК0

4ПК0+3.5
Уп.4-90°

4ПК1

Вход газопровода 
в землю, 5ПК0

5ПК0+7.5
Уп.6-90°

Вход газопровода 
в землю, 6ПК0

6ПК0+7
Уп.8-90°

6ПК1

Вход газопровода 
в землю, 7ПК0

7ПК0+7
Уп.10-90°

7ПК1

Переход, ПЭ100 SDR11 
Д110/63мм, 7ПК0+77

7ПК2

Вход газопровода 
в землю, 8ПК0

8ПК0+7
Уп.14-90°

8ПК1

Г2, ПЭ100 SDR11 
Д110х10мм

Переход, ПЭ100 SDR11 
Д110/63мм, 8ПК0+77

8ПК2

Вход газопровода 
в землю, 9ПК09ПК0+3.5

Уп.17-90°

9ПК1

9ПК2

9ПК3

13ПК0;14ПК0;
10ПК1+73.7;Уп.21-90°

13ПК0+18.5
Уп.26-90°

13ПК0+29.5
Уп.27-90°

13ПК1

13ПК1+57.2
Уп.29-90°

Продувочная свеча
 13ПК2+58.2

Схема  совмещения листов

Вход газопровода 
в землю, 1ПК0

Выход газопровода 
из земли ПК0+90

ПК0+66.5

Линия совмещения листов

Линия совмещения листов

13ПК1+51
Уп.28-147°

2ПК1

Крановый узел №2

Крановый узел №3

Крановый узел №4

Г2, ПЭ100 SDR11 
Д63х5.8мм

Г2, ПЭ100 SDR11 
Д63х5.8мм

Г2, ПЭ100 SDR11 
Д63х5.8мм

Г2, ПЭ100 SDR11 
Д63х5.8мм Г2, ПЭ100 SDR11 

Д63х5.8мм

Г2, ПЭ100 SDR11 
Д63х5.8мм

Г2, ПЭ100 SDR11 
Д63х5.8мм

Г2, ПЭ100 SDR11 
Д63х5.8мм

5ПК1

5ПК2

ГРПШ

11ПК1

11ПК1+94.6
Уп.22-90°

11ПК2+5.4
Уп.23-90°

11ПК2

11ПК3

11ПК3+5.9
Уп.24-90°Продувочная свеча

 11ПК3+7.1
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Ориентировочный столбик

Ориентировочный столбик

Ориентировочный столбик

Крановый узел №1

Условные обозначения:

существующий газопроводГ

Г2 проектируемый газопровод среднего давления

существующий эл. кабель

воздушные линии электропередачи 

Г3 проектируемый газопровод высокого давления 2 категории

План трассы газопровода М1:500

План трассы газопровода М1:500 

Наружные газопроводы
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7П
К0

+7
Уп

.10
-9

0°

7П
К0

к крановому узлу №4 Продувочная свеча

200

200

0,00025

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д110х10 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Д1
10

/63
7П

К0
+7

7

7П
К1

7П
К2

7П
К3

7П
К4

7П
К3

+7
5

Уп
.11

-1
66

°

7П
К3

+9
1.5

Уп
.12

-1
67

°

7П
К5

+1
8.5

Уп
.13

-9
0°

ПК
5+

19
.7

7П
К5

25
,20

*
1,8

*
-

27
,00

*

25
,39

*
1,8

4*
-

27
,23

*

25
,20

*
1,8

4*
-

27
,28

*

25
,71

*
1,8

*
-

27
,51

*

Отметка земли проектная, м

Отметка земли фактическая, м

Отметка низа или лотка трубы, м

Основание

вертикальный 1:100
горизонтальный 1:500

Условный горизонт 20.00

Обозначение трубы и тип изоляции

Уклон, ‰
Длина, м

Расстояние, м

Пикет

27.00

26.00

25.00

24.00

23.00

22.00

21.00

Развернутый план

Глубина заложения до низа
трубы, футляра, м

25
,20

*
1,8

*
-

27
,00

*

25
,75

*
1,9

*
-

27
,65

*

25
,75

*
1,8

*
-

27
,55

*

25
,69

*
1,7

6*
-

27
,45

*

25
,65

*
1,7

5*
-

27
,40

*

25
,30

*
1,7

5*
-

27
,05

*

0,00022

175 144,7

25
,20

*
1,8

*
-

27
,00

*

25
,20

*
1,8

*
-

27
,00

*

0,0038

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Песок 10 см

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Песок 10 см

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Песок 10 см

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Песок 10 см

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Песок 10 смПесок 10 см

175 144,7

Копировал 3 х A3
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к крановому узлу №3

Отметка земли проектная, м

Отметка земли фактическая, м

Отметка низа или лотка трубы, м

Основание

вертикальный 1:100
горизонтальный 1:500

Условный горизонт 20.00

Обозначение трубы и тип изоляции

Уклон, ‰
Длина, м

Расстояние, м

Пикет

27.00

26.00

25.00

24.00

23.00

22.00

21.00

Развернутый план

Глубина заложения до низа
трубы, футляра, м

Продувочная свеча

8П
К0

+7
Уп

.14
-9

0°

8П
К0

8П
К1

Д1
10

/63
8П

К0
+7

7

8П
К2

8П
К3

8П
К4

8П
К5

8П
К3

+9
0.6

Уп
.15

-1
79

°

8П
К5

+4
3

Уп
.16

-9
0°

8П
К5

+4
6.4

25
,63

*
1,8

*
-

27
,43

*

-
27

,43
*

-
27

,22
*

-
27

,44
*

-
27

,40
*

-
27

,42
*

-
27

,38
*

-
27

,36
*

-
27

,30
*

-
27

,20
*

-
27

,20
*

25
,63

*
1,8

*

25
,62

*
1,6

*

1,8
1*

25
,63

*

1,7
8*

25
,62

*

1,8
*

25
,62

*

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д110х10 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Песок 10 смПесок 10 см

300

0,00003

300

246,4

0,0009

246,4

1,8
4*

25
,54

*

1,8
3*

25
,53

*

1,9
*

25
,40

*

1,8
*

25
,40

*

1,8
*

25
,40

*

Копировал 3 х A3

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Песок 10 см

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Песок 10 см

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Песок 10 см

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Песок 10 см
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Копировал 1 х А4 3 х A3

Д1
10

/63
9П

К3
+8

3.4

Продувочная свечак крановому узлу №2

25
,50

*
1,8

*
-

27
,30

*

-
27

,50
*

-
27

,30
*

-
27

,40
*

-
27

,50
*

-
27

,50
*

-
27

,51
*

-
27

,60
*

-
27

,10
*

-
27

,10
*

9П
К3

+8
2.4

Уп
.18

-9
0°

10
ПК

0

9П
К0

25
,50

*
1,8

*
-

27
,30

*
9П

К0
+3

.5
Уп

.17
-9

0°

25
,53

*
1,9

7*

25
,57

*
1,7

3*

25
,60

*
1,8

*

0,0003

300

300

9П
К1

9П
К2

9П
К3

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д110х10 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Песок 10 см

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д110х10 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Песок 10 см

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д110х10 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Песок 10 см

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д110х10 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Песок 10 см

290,9

0,0024

290,9

9П
К5

+9
0.9

9П
К5

+8
9.7

Уп
.19

-9
0°

9П
К4

9П
К5

Отметка земли проектная, м

Отметка земли фактическая, м

Отметка низа или лотка трубы, м

Основание

вертикальный 1:100
горизонтальный 1:500

Условный горизонт 20.00

Обозначение трубы и тип изоляции

Уклон, ‰
Длина, м

Расстояние, м

Пикет

27.00

26.00

25.00

24.00

23.00

22.00

21.00

Развернутый план

Глубина заложения до низа
трубы, футляра, м

25
,55

*
1,9

5*

25
,55

*
1,9

5*

25
,49

*
2,0

2*

25
,40

*
2,2

*

24
,90

*
2,2

*

24
,90

*
2,2

*

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Песок 10 см

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Песок 10 см
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Копировал 3 х A3

Отметка земли проектная, м

Отметка земли фактическая, м

Отметка низа или лотка трубы, м

Основание

вертикальный 1:100
горизонтальный 1:500

Условный горизонт 20.00

Обозначение трубы и тип изоляции

Уклон, ‰
Длина, м

Расстояние, м

Пикет

27.00

26.00

25.00

24.00

23.00

22.00

21.00

Развернутый план

Глубина заложения до низа
трубы, футляра, м

Отметка земли проектная, м

Отметка земли фактическая, м

Отметка низа или лотка трубы, м

Основание

вертикальный 1:100
горизонтальный 1:500

Условный горизонт 20.00

Обозначение трубы и тип изоляции

Уклон, ‰
Длина, м

Расстояние, м

Пикет

27.00

26.00

25.00

24.00

23.00

22.00

21.00

Развернутый план

Глубина заложения до низа
трубы, футляра, м

Продувочная свеча

9П
К3

+8
2.4

Уп
.18

-9
0°

10
ПК

0

10
ПК

1

11
ПК

0
12

ПК
0

10
ПК

0+
86

.8
Уп

.20
-9

0°

Д1
10

/63
10

ПК
0+

87
.8

13
ПК

0
14

ПК
0

10
ПК

1+
73

.7
Уп

.21
-9

0°

-
27

,50
*

25
,70

*
1,8

*

-
27

,47
*

-
27

,30
*

эл
. к

аб
ел

я о
тм

.+
26

.70
* у

то
чн

ит
ь 

25
,60

*
1,8

7*

25
,50

*
1,8

*

-
27

,47
*

25
,61

*
1,8

6*

-
27

,47
*

25
,60

*
1,8

7*

w

173,7

173,7

0,001

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д110х10 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Песок 10 см

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Песок 10 см

11
ПК

0
12

ПК
0

10
ПК

0+
86

.8
Уп

.20
-9

0°

12
ПК

1

12
ПК

2

12
ПК

2+
33

.1

12
ПК

2+
31

.9
Уп

.25
-9

0°

-
27

,47
*

25
,60

*
1,8

7*

-
27

,80
*

-
27

,47
*

-
27

,10
*

26
,00

*
1,8

*

0,004

100

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Песок 10 см

100

25
,34

*
2,1

3*

25
,20

*
1,8

*

133,1

133,1

0,006

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Песок 10 см
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Продувочная свеча

Отметка земли проектная, м

Отметка земли фактическая, м

Отметка низа или лотка трубы, м

Основание

вертикальный 1:100
горизонтальный 1:500

Условный горизонт 20.00

Обозначение трубы и тип изоляции

Уклон, ‰
Длина, м

Расстояние, м

Пикет

27.00

26.00

25.00

24.00

23.00

22.00

21.00

Развернутый план

Глубина заложения до низа
трубы, футляра, м

эл
. к

аб
ел

я о
тм

.+
26

.70
* у

то
чн

ит
ь 

w

13
ПК

0
14

ПК
0

10
ПК

1+
73

.7
Уп

.21
-9

0°
-

27
,30

*
25

,50
*

1,8
*

13
ПК

0+
18

.5
Уп

.26
-9

0°

13
ПК

0+
29

.5
Уп

.27
-9

0°

13
ПК

1

13
ПК

1+
51

Уп
.28

-1
47

°

13
ПК

1+
57

.2
Уп

.29
-9

0°

13
ПК

1+
58

.2

-
27

,35
*

-
27

,35
*

-
27

,33
*

-
27

,26
*

25
,46

*
1,8

*

25
,53

*
1,8

*

25
,55

*
1,8

*

25
,55

*
1,8

*

-
27

,35
*

25
,55

*
1,8

*

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Песок 10 см

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Песок 10 см

158,2

158,2

0,0003

Отметка земли проектная, м

Отметка земли фактическая, м

Отметка низа или лотка трубы, м

Основание

вертикальный 1:100
горизонтальный 1:500

Условный горизонт 20.00

Обозначение трубы и тип изоляции

Уклон, ‰
Длина, м

Расстояние, м

Пикет

27.00

26.00

25.00

24.00

23.00

22.00

21.00

Развернутый план

Глубина заложения до низа
трубы, футляра, м

13
ПК

0
14

ПК
0

10
ПК

1+
73

.7
Уп

.21
-9

0°
-

27
,30

*
25

,50
*

1,8
*

14
ПК

1

15
ПК

0
14

ПК
1+

30
.7

Уп
.30

-9
0°

14
ПК

1+
84

.2
Уп

.31
-9

0°

14
ПК

1+
94

.2
Уп

.32
-9

0°

14
ПК

2

14
ПК

2+
66

Уп
.33

-9
0°

14
ПК

2+
67

.2

Продувочная свеча

-
27

,57
*

-
27

,40
*

-
27

,57
*

-
27

,55
*

-
27

,54
*

-
27

,43
*

25
,58

*
1,9

9*

25
,60

*
1,8

*

25
,61

*
1,9

6*

25
,61

*
1,9

4*

25
,61

*
1,9

3*

25
,63

*
1,8

*

-
27

,43
*

25
,63

*
1,8

*

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Песок 10 см

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Песок 10 см

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Песок 10 см

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Песок 10 см

0,0007

130,7

130,7

0,0003

106,5

106,5

Копировал 3 х A3

31

-
27

,26
*

25
,46

*
1,8

*
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Отметка земли проектная, м

Отметка земли фактическая, м

Отметка низа или лотка трубы, м

Основание

вертикальный 1:100
горизонтальный 1:500

Условный горизонт 20.00

Обозначение трубы и тип изоляции

Уклон, ‰
Длина, м

Расстояние, м

Пикет

27.00

26.00

25.00

24.00

23.00

22.00

21.00

Развернутый план

Глубина заложения до низа
трубы, футляра, м

11
ПК

0
12

ПК
0

10
ПК

0+
86

.8
Уп

.20
-9

0°

эл
. к

аб
ел

я о
тм

.+
26

.70
* у

то
чн

ит
ь 

w

-
27

,47
*

25
,60

*
1,8

7*

-
27

,47
*

-
27

,25
*

-
27

,32
*

-
27

,35
*

-
27

,33
*

11
ПК

1

11
ПК

2

11
ПК

3

11
ПК

1+
94

.6
Уп

.22
-9

0°

11
ПК

2+
5.4

Уп
.23

-9
0°

11
ПК

3+
5.9

Уп
.24

-9
0°

 11
ПК

3+
7.1

25
,79

*
1,6

8*

-
27

,32
*

25
,45

*
1,8

*

25
,52

*
1,8

*

25
,45

*
1,8

7*

25
,52

*
1,8

3*

25
,53

*
1,8

*

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Песок 10 см

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Песок 10 см

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Песок 10 см

200

200

0,0004 0,0007

107,1

107,1

-
27

,33
*

25
,53

*
1,8

*

Отметка земли проектная, м

Отметка земли фактическая, м

Отметка низа или лотка трубы, м

Основание

вертикальный 1:100
горизонтальный 1:500

Условный горизонт 20.00

Обозначение трубы и тип изоляции

Уклон, ‰
Длина, м

Расстояние, м

Пикет

27.00

26.00

25.00

24.00

23.00

22.00

21.00

Развернутый план

Глубина заложения до низа
трубы, футляра, м

-
27

,40
*

25
,60

*
1,8

*

15
ПК

0
14

ПК
1+

30
.7

Уп
.30

-9
0°

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д32х3.0 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Песок 10 см

15
ПК

0+
11

.6
-

27
,50

*
25

,70
*

1,8
*

0,008

11,6

11,6

выход газопровода 
из земли 

Копировал 3 х A3

32Продольный профиль газопровода Продольный профиль газопровода

Продольный профиль газопровода 
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Продувочная свеча

Клименко



1

Схема  демонтажа существующего
газопровода в районе врезки.

граница демонтажа

граница демонтажа

Условные обозначения:
Демонтируемый газопровод

Позиция Наименование и техническая характеристика

1 2 3 4 5 6 7

обозначение документа,
Тип, марка,

опросного листа

Единица
измерения

Коли-
чество

единицы
Масса

кг
Примечания

1

2

3

4

5

Труба металлопластиковая Д16мм, L-2,2м

Накидная гайка Д16 артикул 51511-16 шт. 1

6

ГОСТ 10704-91Труба стальная электросварная прямошовная Д 57х3.5мм 4.62м. 0.9

7

8

9

10

11

Переход ст. Ду-150/50мм  шт. 1ГОСТ 17380-2001 

12

ГОСТ Р 53630- 2009 м. 1

Огрунтовка и окраска газопровода:

- грунтовка ГФ-021 в 2 слоя ГОСТ 25129-82* м.2 1.4

- эмаль ПФ-115 в 2 слоя ГОСТ 6465-76 м.2 1.4

Цокольный ввод ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ  160х14.6 / Ст.159 мм ТУ 2248-006-26704661-11 шт. 1

ГОСТ 10704-91Труба стальная электросварная прямошовная d 159х4.5мм 17.15м. 2.4

Отвод ст. 90° Ду-150мм  шт. 1ГОСТ 17380-2001 6.1

Тройник ст. Ду-150мм  шт. 1ГОСТ 17380-2001 

214

400

4001.000*

400
200

2

3

4

5

6

8

10

9

7

Вход газопровода 
в землю, ПК0

Точка врезки 
ст. Д-159мм, Ру-0.6МПа

Точка переключения 
ст. Д-57мм, Ру-0.6МПа

Кран шаровой КШ.Ц.П.150/125.025.Н/П.02 шт. 1 20.6LD

Кран шаровой КШ.Ц.П.050.040.Н/П.02 LD шт. 1 2.8

Спецификация

Копировал A3
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Демонтаж

13

14 Труба стальная электросварная прямошовная Д 57х3.5мм

Труба стальная электросварная прямошовная d 159х4.5мм

ГОСТ 10704-91 4.62м. 1.2

ГОСТ 10704-91 17.15м. 0.8

газопровода в районе врезки. 

Крановый узел №1 
Схема  демонтажа существующего

Крановый узел №1

ПСС-150-20-ГС

Клименко



Позиция Наименование и техническая характеристика

1 2 3 4 5 6 7

обозначение документа,
Тип, марка,

опросного листа

Единица
измерения

Коли-
чество

единицы
Масса

кг
Примечания

1

2

3

4

5

Труба металлопластиковая Д16мм, L-2,2м

Накидная гайка Д16 артикул 51511-16 шт. 4

6

Цокольный ввод ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ  63х5.8 / Ст.57 мм

Цокольный ввод ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ  110х10 / Ст.108 мм ТУ 2248-006-26704661-11 шт. 1

ГОСТ 10704-91Труба стальная электросварная прямошовная Д 108х4.0мм 10.26

ГОСТ 10704-91Труба стальная электросварная прямошовная Д 57х3.5мм 4.62

ГОСТ 10704-91Труба стальная электросварная прямошовная Д 30х2.5мм 1.7

м. 1.7

м. 1.7

м. 0.3

7

Кран шаровой КШ.Ц.П.100/080.025.Н/П.02 шт. 1 6.5

ТУ 2248-006-26704661-11 шт. 1

LD

8

9

10

11

Отвод ст. 90° Ду-100мм  шт. 2ГОСТ 17380-2001 

Отвод ст. 90° Ду-50мм  шт. 1ГОСТ 17380-2001 

Переход ст. Ду-200/150мм  шт. 1ГОСТ 17380-2001 

12

13

Кран шаровой муфтовый Ду 25 мм, PN 1.6 МПа шт. 211Б27п

ГОСТ Р 53630- 2009 м. 4

Огрунтовка и окраска газопровода:

- грунтовка ГФ-021 в 2 слоя ГОСТ 25129-82* м.2 3.2

- эмаль ПФ-115 в 2 слоя ГОСТ 6465-76 м.2 3.2

14

15

16

Цокольный ввод ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ  160х14.6 / Ст.159 мм ТУ 2248-006-26704661-11 шт. 1

ГОСТ 10704-91Труба стальная электросварная прямошовная d 159х4.5мм 17.15м. 1.2

215

300

400

300

400
280

400 400

400200 1.000*

0.000

3

1

2

4

5

6

810

Отвод ст. 90° Ду-150мм  шт. 1ГОСТ 17380-2001 

17

18

12

13
14

15

16

Цокольный ввод ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ  225х20.5 / Ст.219 мм ТУ 2248-006-26704661-11 шт. 1

ГОСТ 10704-91 31.52м. 2.2Труба стальная электросварная прямошовная d 219х6.0мм

Отвод ст. 90° Ду-200мм  шт. 1ГОСТ 17380-2001 14.9

6.1

2.5

0.5

5.3

19

20

21

7

11

12

17

18

19

Кран шаровой КШ.Ц.П.050.040.Н/П.02 LD шт. 1 2.8

Спецификация

Копировал A3

34

Ограждение 3400х3000 шт. 122
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Крановый узел №2 

Крановый узел №2

ПСС-150-20-ГС

Клименко



Позиция Наименование и техническая характеристика

1 2 3 4 5 6 7

обозначение документа,
Тип, марка,

опросного листа

Единица
измерения

Коли-
чество

единицы
Масса

кг
Примечания

1

2

3

4

5

Труба металлопластиковая Д16мм, L-2,2м

Накидная гайка Д16 артикул 51511-16 шт. 4

6

Цокольный ввод ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ  63х5.8 / Ст.57 мм

Цокольный ввод ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ  110х10 / Ст.108 мм ТУ 2248-006-26704661-11 шт. 2

ГОСТ 10704-91Труба стальная электросварная прямошовная Д 108х4.0мм 10.26

ГОСТ 10704-91Труба стальная электросварная прямошовная Д 57х3.5мм 4.62

ГОСТ 10704-91Труба стальная электросварная прямошовная Д 30х2.5мм 1.7

м. 2.9

м. 1.7

м. 0.37

шт. 1

ТУ 2248-006-26704661-11 шт. 1

LD

LD

шт. 18

9

10

11

Отвод ст. 90° Ду-100мм  шт. 2ГОСТ 17380-2001 

Отвод ст. 90° Ду-50мм  шт. 1ГОСТ 17380-2001 

Переход ст. Ду-150/100мм  шт. 1ГОСТ 17380-2001 

12

13

Кран шаровой муфтовый Ду 25 мм, PN 1.6 МПа шт. 211Б27п

ГОСТ Р 53630- 2009 м. 4

Огрунтовка и окраска газопровода:

- грунтовка ГФ-021 в 2 слоя ГОСТ 25129-82* м.2 2.6

- эмаль ПФ-115 в 2 слоя ГОСТ 6465-76 м.2 2.6

14

15

16

Цокольный ввод ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ  160х14.6 / Ст.159 мм ТУ 2248-006-26704661-11 шт. 1

ГОСТ 10704-91Труба стальная электросварная прямошовная d 159х4.5мм 17.15м. 2.2

215

300

400

300

400
280

400 400

400200 1.000*

0.000

3

1

2

2

4

5

5

6
8

9
10

10

Отвод ст. 90° Ду-150мм  шт. 1ГОСТ 17380-2001 

17

18

11

12

12

13

14

15

16

15

16

2.4

6.1

2.5

0.5

Кран шаровой КШ.Ц.П.100/080.025.Н/П.02 6.5

Кран шаровой КШ.Ц.П.050.040.Н/П.02 2.8

Спецификация
Крановый узел №3

Копировал A3

35

Ограждение 3400х3000 шт. 119
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Крановый узел №3 

ПСС-150-20-ГС

Клименко



1.000*

Позиция Наименование и техническая характеристика

1 2 3 4 5 6 7

обозначение документа,
Тип, марка,

опросного листа

Единица
измерения

Коли-
чество

единицы
Масса

кг
Примечания

1

2

3

4

5

Труба металлопластиковая Д16мм, L-2,2м

Накидная гайка Д16 артикул 51511-16 шт. 3

6

Цокольный ввод ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ  63х5.8 / Ст.57 мм

Цокольный ввод ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ  110х10 / Ст.108 мм ТУ 2248-006-26704661-11 шт. 2

ГОСТ 10704-91Труба стальная электросварная прямошовная Д 108х4.0мм 10.26

ГОСТ 10704-91Труба стальная электросварная прямошовная Д 57х3.5мм 4.62

ГОСТ 10704-91Труба стальная электросварная прямошовная Д 30х2.5мм 1.7

м. 3.8

м. 1.6

м. 0.45

2

1

2

7
280

215

200

200

200
400

0.000

400

1000*

3

3

4

шт. 1

ТУ 2248-006-26704661-11 шт. 1

LD

LD

шт. 1

8

9

10

11

Отвод ст. 90° Ду-100мм  шт. 2ГОСТ 17380-2001 

Отвод ст. 90° Ду-50мм  шт. 1ГОСТ 17380-2001 

Тройник ст. Ду-100мм  шт. 1ГОСТ 17380-2001 

Переход ст. Ду-100/50мм  шт. 1ГОСТ 17380-2001 12

13

Кран шаровой муфтовый Ду 25 мм, PN 1.6 МПа шт. 311Б27п

ГОСТ Р 53630- 2009 м. 3

Огрунтовка и окраска газопровода:

- грунтовка ГФ-021 в 2 слоя ГОСТ 25129-82* м.2 1.8

- эмаль ПФ-115 в 2 слоя ГОСТ 6465-76 м.2 1.8

14

15

16

7

6

8

8

10

9

9

12

11

13

14

2.5

0.5

3.2

0.9

8

Кран шаровой КШ.Ц.П.100/080.025.Н/П.02 6.5

Кран шаровой КШ.Ц.П.050.040.Н/П.02 2.8

Спецификация
Крановый узел №4

Ограждение 2500х2000  шт. 117

Копировал A3
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ПСС-150-20-ГС
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Позиция Наименование и техническая характеристика

1 2 3 4 5 6 7

обозначение документа,
Тип, марка,

опросного листа

Единица
измерения

Коли-
чество

единицы
Масса

кг
Примечания

1

2

3

4

5

Труба металлопластиковая Д16мм, L-2,2м

Накидная гайка Д16 артикул 51511-16 шт. 4

6

Цокольный ввод ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ  63х5.8 / Ст.57 мм

ГОСТ 10704-91Труба стальная электросварная прямошовная Д 57х3.5мм 4.62м. 1.7

7

Кран шаровой фланцевый Dу 50 мм, PN 1.6 МПа

ТУ 2248-006-26704661-11 шт. 1

ООО ПТП "Поршень" шт. 1 2.6

8

9

10

11

ГОСТ Р 53630- 2009 м. 4

Огрунтовка и окраска газопровода:

- грунтовка ГФ-021 в 2 слоя ГОСТ 25129-82* м.2 0.3

- эмаль ПФ-115 в 2 слоя ГОСТ 6465-76 м.2 0.3

1

0.000

1.200*

2

3

4 Фланец стальной плоский приварной Ду-50мм ГОСТ 12815-80 шт. 2

Болт М16х120 ГОСТ 5915-70 шт. 4

Гайка М16 ГОСТ 5915-70 шт. 4

Шайба 16 ГОСТ 11371-78 шт. 8

9

8

Спецификация
Продувочная свеча

Копировал A3
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Ограждение 1200х1200  шт. 112

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в. 
№

 по
дл

.
По

дп
. и

 д
ат

а

Со
гл

ас
ов

ан
о

Наружные газопроводы

ПодписьNдок.ЛистКол.уч.Изм.
ЛистовЛистСтадия

Дата
Разработал

Г И П ООО "ПСС" 

19
Шаламов 

Шаламов 

Р

07.21

Проверил 07.21

07.21

«Сети газоснабжения ДНТ СН «Самаровское» в ХМАО-Югре.
Подводящий газопровод, внутриплощадочные сети»

Продувочная свеча 

ПСС-150-20-ГС

Клименко



Схема переключения ГРПШ

ОГНЕОПАСНО

ГАЗ

800*

6

80
0*

14
00

*

12
00

*

200*

70
0*

600*

21
4

13

5

Позиция Наименование и техническая характеристика

1 2 3 4 5 6 7

обозначение документа,
Тип, марка,

опросного листа

Единица
измерения

Коли-
чество

единицы
Масса

кг
Примечания

1

2

3

4

5

Труба металлопластиковая Д16мм, L-2,2м

Накидная гайка Д16 артикул 51511-16 шт. 2

6

ГОСТ 10704-91Труба стальная электросварная прямошовная Д 57х3.5мм 4.62

ГОСТ 10704-91Труба стальная электросварная прямошовная Д 25х2.5мм 1.39

м. 3.2

м. 7.5

7

8

9

10

11

Отвод ст. 90° Ду-20мм  шт. 7ГОСТ 17380-2001 

Отвод ст. 90° Ду-50мм  шт. 3ГОСТ 17380-2001 

Переход ст. Ду-200/150мм  шт. 1ГОСТ 17380-2001 

12

13

ГОСТ Р 53630- 2009 м. 2

Огрунтовка и окраска газопровода:

- грунтовка ГФ-021 в 2 слоя ГОСТ 25129-82* м.2 3.2

- эмаль ПФ-115 в 2 слоя ГОСТ 6465-76 м.2 3.2
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16

Цокольный ввод ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ  160х14.6 / Ст.159 мм ТУ 2248-006-26704661-11 шт. 1

ГОСТ 10704-91Труба стальная электросварная прямошовная d 159х4.5мм 17.15м. 3

Отвод ст. 90° Ду-150мм  шт. 3ГОСТ 17380-2001 

17

18

Цокольный ввод ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ  225х20.5 / Ст.219 мм ТУ 2248-006-26704661-11 шт. 1

ГОСТ 10704-91 31.52м. 3.6Труба стальная электросварная прямошовная d 219х6.0мм

Отвод ст. 90° Ду-200мм  шт. 3ГОСТ 17380-2001 14.9
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ГРПШ Газовичок-B4336-1200019 шт. 1
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3
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Прим.Масса
ед., кгКол.НаименованиеОбозначениеПоз.

Примечания:
1. Соединения металлоконструкций производить сваркой электродами 3-42 ГОСТ 9467-75.

2. Толщину сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.

3. Изготовление и монтаж стальных конструкций производить в соответствии с требованиями СНиП  3.01.01-87

"Несущие ограждающие конструкции".

4. Согласно РД 34.21.122-87 п. 2.2 в качестве искусственного заземлителя для молниезащиты  сетчатого ограждения с

технологическим оборудованием принимаются металлические стойки ограждения  глубиной заложения не менее 1м.

5. согласно ПУЭ п. 2.5, 168 сопротивление искусственного заземлителя R рас. должно быть не более 10  Ом., если

больше, то необходимо забить дополнительные вертикальные электроды Дн=12 мм, L=3 м для  снижения R фак. до

требуемой величины.

ГОСТ 6165-76

ГОСТ 25129-82

Петля: 

 Грунтовка ГФ-021 

Эмаль ПФ-115 

кг

кг

м2,7336,4Уголок 45х45х4

Сетка 50х3 14,4 2,42 м2

Фундамент

Бетон В 7.5

7

8

ГОСТ 8509-93

ГОСТ 5336-80

ГОСТ 2590-88 Круг В10 36,4 0,62 м4

5 ГОСТ 2590-88 Круг В12 5,2 0,89 м

ГОСТ 26633-75 0,42 2400 м3

1 ГОСТ 10704-91 Труба ф89х3,5 17,0 7,38 м

6 ГОСТ 10704-91 Труба ф25х2,5 1,0 1,39 м

ГОСТ 19903-89 м0,22,0Лист Б-ПН-20Г
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Прим.Масса
ед., кгКол.НаименованиеОбозначениеПоз.

Примечания:
1. Соединения металлоконструкций производить сваркой электродами 3-42 ГОСТ 9467-75.

2. Толщину сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.

3. Изготовление и монтаж стальных конструкций производить в соответствии с требованиями СНиП  3.01.01-87

"Несущие ограждающие конструкции".

4. Согласно РД 34.21.122-87 п. 2.2 в качестве искусственного заземлителя для молниезащиты  сетчатого ограждения с

технологическим оборудованием принимаются металлические стойки ограждения  глубиной заложения не менее 1м.

5. согласно ПУЭ п. 2.5, 168 сопротивление искусственного заземлителя R рас. должно быть не более 10  Ом., если

больше, то необходимо забить дополнительные вертикальные электроды Дн=12 мм, L=3 м для  снижения R фак. до

требуемой величины.

ГОСТ 6165-76

ГОСТ 25129-82

Петля: 

 Грунтовка ГФ-021 

Эмаль ПФ-115 

кг

кг

м2,7358Уголок 45х45х4

Сетка 50х3 25,6 2,42 м2

Фундамент

Бетон В 7.5

7

8

ГОСТ 8509-93

ГОСТ 5336-80

ГОСТ 2590-88 Круг В10 39,2 0,62 м4

5 ГОСТ 2590-88 Круг В12 7,1 0,89 м

ГОСТ 26633-75 0,84 2400 м3

1 ГОСТ 10704-91 Труба ф89х3,5 30,6 7,38 м

6 ГОСТ 10704-91 Труба ф25х2,5 1,2 1,39 м

ГОСТ 19903-89 м0,22,0Лист Б-ПН-20Г
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Прим.Масса
ед., кгКол.НаименованиеОбозначениеПоз.

Примечания:
1. Соединения металлоконструкций производить сваркой электродами 3-42 ГОСТ 9467-75.

2. Толщину сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.

3. Изготовление и монтаж стальных конструкций производить в соответствии с требованиями СНиП  3.01.01-87

"Несущие ограждающие конструкции".

4. Согласно РД 34.21.122-87 п. 2.2 в качестве искусственного заземлителя для молниезащиты  сетчатого ограждения с

технологическим оборудованием принимаются металлические стойки ограждения  глубиной заложения не менее 1м.

5. согласно ПУЭ п. 2.5, 168 сопротивление искусственного заземлителя R рас. должно быть не более 10  Ом., если

больше, то необходимо забить дополнительные вертикальные электроды Дн=12 мм, L=3 м для  снижения R фак. до

требуемой величины.

ГОСТ 6165-76

ГОСТ 25129-82

Петля: 

 Грунтовка ГФ-021 

Эмаль ПФ-115 

кг

кг

м2,7379,6Уголок 45х45х4

Сетка 50х3 40 2,42 м2

Фундамент

Бетон В 7.5

7

8

ГОСТ 8509-93

ГОСТ 5336-80

ГОСТ 2590-88 Круг В10 42,3 0,62 м4

5 ГОСТ 2590-88 Круг В12 8,4 0,89 м

ГОСТ 26633-75 1,1 2400 м3

1 ГОСТ 10704-91 Труба ф89х3,5 37,4 7,38 м

6 ГОСТ 10704-91 Труба ф25х2,5 1,4 1,39 м

ГОСТ 19903-89 м0,22,0Лист Б-ПН-20Г
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Прим.Масса
ед., кгКол.НаименованиеОбозначениеПоз.

Примечания:
1. Соединения металлоконструкций производить сваркой электродами 3-42 ГОСТ 9467-75.

2. Толщину сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.

3. Изготовление и монтаж стальных конструкций производить в соответствии с требованиями СНиП  3.01.01-87

"Несущие ограждающие конструкции".

4. Согласно РД 34.21.122-87 п. 2.2 в качестве искусственного заземлителя для молниезащиты  сетчатого ограждения с

технологическим оборудованием принимаются металлические стойки ограждения  глубиной заложения не менее 1м.

5. согласно ПУЭ п. 2.5, 168 сопротивление искусственного заземлителя R рас. должно быть не более 10  Ом., если

больше, то необходимо забить дополнительные вертикальные электроды Дн=12 мм, L=3 м для  снижения R фак. до

требуемой величины.

ГОСТ 6165-76

ГОСТ 25129-82

Петля: 

 Грунтовка ГФ-021 

Эмаль ПФ-115 

кг

кг

м2,7317,6Уголок 45х45х4

Сетка 50х3 9,6 2,42 м2

Фундамент

Бетон В 7.5

7

8

ГОСТ 8509-93

ГОСТ 5336-80

ГОСТ 2590-88 Круг В10 34,4 0,62 м4

5 ГОСТ 2590-88 Круг В12 5,2 0,89 м

ГОСТ 26633-75 0,42 2400 м3

1 ГОСТ 10704-91 Труба ф89х3,5 17,0 7,38 м

6 ГОСТ 10704-91 Труба ф25х2,5 1,0 1,39 м

ГОСТ 19903-89 м0,22,0Лист Б-ПН-20Г
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ф18

Примечание:
- Сварку элементов выполнить по ГОСТ 5264-80 электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75*.
- Стальные элементы окрасить эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 за 2 раза по грунтовке  ГФ-021 по ГОСТ 25129-82*.
- Размеры со знаком * уточнить на месте при монтаже.
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Копировал A3

Пози-
ция

Наименование и техническая
характеристика

Тип, марка,
обозначение

документа
опросного листа

Едини
ца

измер
ения

Коли-
чество

Масса
едини
цы, кг

Примечание

Основание
1 песок речной намывной м3 0,78
2 щебень Ф 20-40 ГОСТ 8267-93* м3 0,78
3 Плита дорожная 1П30.18-10 ГОСТ 21924-84 шт 1 2200 (3000х1750х170)

Рама
4 Электроды Э-42 ГОСТ 9467-75* кг 2,50
5 Уголок ∠ 50х5х50мм, L=2700мм ГОСТ 8509-93 шт 4 10,18
6 Уголок ∠ 50х5х50мм, L=1570мм ГОСТ 8509-93 шт 4 5,9
7 Уголок ∠ 50х5х50мм, L=600мм ГОСТ 8509-93 шт 6 2,26
8 Сталь листовая S=5мм ГОСТ 19903-74 шт 6 7,85 200х200

9 Болт фундаментный с коническим
концом М12 ГОСТ 24379.1-80 шт 24

Окраска:
10 грунтовка ГФ-021 в 2 слоя ГОСТ 25129-82* м2 3,40 0,58
11 эмаль ПФ-115 в 2 слоя ГОСТ 6465-76 м2 3,40 0,61
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Пози-
ция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,
обозначение документа

опросного листа

Единица
измерения

Коли-
чество

Масса
единиц

ы, кг
Примечание

Окраска : 0,0

1 - грунтовка ГФ-021 в 2 слоя ТУ 60-10-1940-84 м2 1,45

2 - эмаль ПФ-115 в 2 слоя ГОСТ 6465-76 м2 1,45

Молниезащита ГРПШ: ЭС

3 Электрод заземления СТ.уг.50х5х50 L=2,5 м шт 2

4 Ст. полоса 40х4 ГОСТ 16442-80 м 5,0

5 Электроперемычка на ГРПШ:
Кабель силовой сеч.1*25 АВРГ(АВВГ) м 1,5

а-а

Опорная рама под ГРПШ
Уголок 50х50мм

ст. полоса 40х4 L=5м

Электрод заземления
ст. уголок 50х50х5 L=2,5м

Опорная рама под ГРПШ

ст. полоса 40х4 L=5м
Электрод заземления

ст. уголок 50х50х5 L=2,5м

а

а

ГРПШ

ГРПШ

Примечание:
- Молниезащита ГРПШ выполняется в соответствии с "Инструкцией по устройству молниезащиты" (РД 34.21.122-87) по II
категории п.п. 2.15-6;
- Контур заземления выполнить из двух электродов из стального уголка, соединенных между собой полосовой сталью 40х4мм.
Металлический шкаф ГРПШ присоединяется к контуру полосовой сталью.

700

5000

Заземление ГРПШ

Спецификация

Копировал A3

44
Вз

ам
. и

нв
. №

Ин
в. 

№
 по

дл
.

По
дп

. и
 д

ат
а

Со
гл

ас
ов

ан
о

Наружные газопроводы

ПодписьNдок.ЛистКол.уч.Изм.
ЛистовЛистСтадия

Дата
Разработал

Г И П ООО "ПСС" 

26
Шаламов 

Шаламов 

Р

07.21

Проверил 07.21

07.21

«Сети газоснабжения ДНТ СН «Самаровское» в ХМАО-Югре.
Подводящий газопровод, внутриплощадочные сети»

Заземление ГРПШ 

ПСС-150-20-ГС

Клименко



Габаритный чертеж ГРПШ

Копировал A3

Функциональная схема ГРПШ

            Опознавательный знак представляет собой стальную пластину, устанавливается
на стене здания или другого сооружения , к которому осуществляется привязка.
            На знак наносятся надписи, выполняемые шрифтом 30-Пр3 ГОСТ 26,020-80
-в верхней части слева- условное обозначение сооружения, справа- давление
транспортирующей среды (газа) в МПа;  - в нижней части- расстояние в см. от уровня
горизонтальной оси  настенного знака до верхней образующей газопровода;
- в середине слово полиэтилен (ПЭ) и расстояние по перпендикуляру в см. от вертикальной
оси настенного знака до оси газопровода.
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25

ГАЗ   2,0
ПК    01

25
30

40

ПЭ    0,630
25

25

60 60

белого цвета
Надписи Красный

цвет

ПК - номер пикета
Уп - угол поворота
ГАЗ - транспортируемая среда
ПЭ - материал труб - полиэтилен
0,6 - Давление газа МПа
04 - Телефон аварийно -диспечерской службы
2,0 - Глубина заложения газопровода

ГАЗ   2,0
ПК    01

ПЭ    0,6

4

3

Прим.Масса
ед., кгКол.НаименованиеОбозначениеПоз.

2

0,73/0,13

1 1,42

ГОСТ 19904-90 1 0,12

1 0,95

2. Сталь тонколистовая s=3 мм  

1 ГОСТ 10704-91 1. Труба стальная ф57х3,5; L=2,5 м 1

70х70

300х300

200х200

5. Грунтовка ГФ-021 кг

     Примечание:

1. Для обозначения местоположения подземных газопроводов по трассе предусмотрена установка
специальных ориентирных столбиков.
2. Места установки ориентирных столбиков:
а) точка врезки;
б) углы поворота трассы газопровода;
в) в местах ответвлений;
г) на прямолинейных участках трассы:
- на межпоселковых газопроводах на расстоянии не более 500 м друг от друга;
- на внутриплощадочных газопроводах на расстоянии не более 200 м друг от друга.
3. Ориентирные столбики устанавливать на расстоянии 1 м от оси газопровода справа по ходу газа.
4. Соединение металлоконструкций ориентирного столбика произвести на сварке по ГОСТ 5264-80
электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75. Высоту сварного шва принять по наименьшей толщине
свариваемых элементов.
5. Все металлические конструкции покрыть грунтовкой в один слой и окрасить эмалью в два слоя
следующим образом:
- лицевая сторона опознавательного знака окрашивается в красный цвет;
- все надписи произвести белым цветом;
- ориентирный столбик окрасить полосами шириной 80 мм, чередуя красный и желтый цвет.

ГОСТ 25129-82

ГОСТ 6465-76 6. Эмаль ПФ-115 0,73/0,13 кг

ГОСТ 19904-90

ГОСТ 19904-90

3. Сталь тонколистовая s=3 мм  

4. Сталь тонколистовая s=3 мм  

300
Д70

50
30

0
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00
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00 Д57

КР
.

Ж.
КР

.
Ж.

КР
.

Ж.

КР
.
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3

4
Д200

ГАЗ
N

Ориентировочный столбик
Надписи на таблице
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Я1-ТКР1Привязан

Инв. N

Инженер

Молниеотвод Спецификация

ОбозначениеПоз.

4

2

3

1

Кол.Наименование

1,1

1,6

0,6

кг.ед.
Масса

Примеч.

4,5

1

2

3

4

5

6

В-Ст3сп2 ГОСТ 10705-80
Труба 108х4,0 ГОСТ 10704-91

10,26

6,62

4,62

0,89

3,145 Лист 1 200х200
Б-ПН4 ГОСТ 19903-74*
С245 ГОСТ 14637-89* 

6 Бетон класса 7,5 0,48 м3

В-Ст3сп2 ГОСТ 10705-80
76х3,5 ГОСТ 10704-91

В-Ст3сп2 ГОСТ 10705-80
57х3,5 ГОСТ 10704-91

Круг В12 ГОСТ 2590-88
Ст3 ГОСТ 535-88 

Заглушить

Примечание:

3. Соединения металлоконструкций производить сваркой электродами Э-46А ГОСТ 9467-75. Толщину сварных швов

2. Все металлоконструкции после монтажа покрыть грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-82- в два слоя и эмалью
1. Фундамент выполнить буронабивным, бетон по морозостойкости принять F50, по водонепронецаемости W4 

10
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30
00

50

400х400

50
50

50

принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.

ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 в два слоя.

30
0

300

План размещения молниеотвода

Молниеотвод
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5

4

3

1

2

11

12

10

7

8

6

9

Q=2777.7м3/ч
L=90м
Д=160х14.6

39 участков
362.7 м3/ч

80 участков
744 м3/ч

37 участков
381.3 м3/ч

41 участков
344.1 м3/ч

160 участков
1488 м3/ч

299 участков
2777,7 м3/ч

299 участков
2777,7 м3/ч

299 участков
2777,7 м3/ч

84 участков
781.2 м3/ч

110 участков
1023 м3/ч

67 участков
623 м3/ч

28 участков
260.4 м3/ч

Q=2777.7м3/ч
L=27.6м
Д=225х20.5

Q=1488м3/ч
L=103.4м

Д=160х14.6Q=744м3/ч
L=85.3м

Д=110х10

Q=362.7м3/ч
L=10м

Д=63х5.8

Q=381.3м3/ч
L=10м

Д=110х10

Q=344.1м3/ч
L=77м

Д=63х5.8

Q=1023м3/ч
L=77м

Д=110х10

Q=623.1м3/ч
L=86.8м

Д=110х10

Q=260.4м3/ч
L=86.8м
Д=63х5.8
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