




































Схема проектируемого газопровода

Условные обозначения:

проектируемый газопровод среднего давления

проектируемый газопровод высокого давления 2 категории
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Условные обозначения:

существующий газопроводГ

Г2 проектируемый газопровод среднего давления

существующий эл. кабель

воздушные линии электропередачи 

Г3 проектируемый газопровод высокого давления 2 категории
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Копировал A0

Г2, ПЭ100 SDR11 
Д225х20.5мм

ПК0+24
Уп.3-146°

ПК0+9
Уп.2-90°

ПК0+2
Уп.1-90°

Вход газопровода 
в землю, ПК0

Точка врезки 
ст. Д-159мм, Ру-0.6МПа

Г2, ПЭ100 SDR11 
Д110х10мм

Г2, ПЭ100 SDR11 
Д160х14.6мм

Г2, ПЭ100 SDR11 
Д110х10мм

Г2, ПЭ100 SDR11 
Д63х5.8мм

Г2, ПЭ100 SDR11 
Д110х10мм

Г3, ПЭ100 SDR11 
Д160х14.6мм

Выход газопровода 
из земли 1ПК0+27.6Вход газопровода 

в землю, 2ПК0

Выход газопровода 
из земли, 2ПК1+3.4

Вход газопровода 
в землю, 3ПК0

Выход газопровода 
из земли, 3ПК0+85.3

Вход газопровода 
в землю, 4ПК0

4ПК0+3.5
Уп.4-90°

4ПК1

Вход газопровода 
в землю, 5ПК0

5ПК0+7.5
Уп.6-90°

Вход газопровода 
в землю, 6ПК0

6ПК0+7
Уп.8-90°

6ПК1

Вход газопровода 
в землю, 7ПК0

7ПК0+7
Уп.10-90°

7ПК1

Переход, ПЭ100 SDR11 
Д110/63мм, 7ПК0+77

7ПК2

Вход газопровода 
в землю, 8ПК0

8ПК0+7
Уп.14-90°

8ПК1

Г2, ПЭ100 SDR11 
Д110х10мм

Переход, ПЭ100 SDR11 
Д110/63мм, 8ПК0+77

8ПК2

Вход газопровода 
в землю, 9ПК09ПК0+3.5

Уп.17-90°

9ПК1

9ПК2

9ПК3

13ПК0;14ПК0;
10ПК1+73.7;Уп.21-90°

13ПК0+18.5
Уп.26-90°

13ПК0+29.5
Уп.27-90°

13ПК1

13ПК1+57.2
Уп.29-90°

Продувочная свеча
 13ПК2+58.2

Схема  совмещения листов

Вход газопровода 
в землю, 1ПК0

Выход газопровода 
из земли ПК0+90

ПК0+66.5

Линия совмещения листов

Линия совмещения листов

13ПК1+51
Уп.28-147°

2ПК1

Крановый узел №2

Крановый узел №3

Крановый узел №4

Г2, ПЭ100 SDR11 
Д63х5.8мм

Г2, ПЭ100 SDR11 
Д63х5.8мм

Г2, ПЭ100 SDR11 
Д63х5.8мм

Г2, ПЭ100 SDR11 
Д63х5.8мм Г2, ПЭ100 SDR11 

Д63х5.8мм

Г2, ПЭ100 SDR11 
Д63х5.8мм

Г2, ПЭ100 SDR11 
Д63х5.8мм

Г2, ПЭ100 SDR11 
Д63х5.8мм

5ПК1

5ПК2

ГРПШ

11ПК1

11ПК1+94.6
Уп.22-90°

11ПК2+5.4
Уп.23-90°

11ПК2

11ПК3

11ПК3+5.9
Уп.24-90°Продувочная свеча

 11ПК3+7.1
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Ориентировочный столбик

Ориентировочный столбик

Ориентировочный столбик

Крановый узел №1

Условные обозначения:

существующий газопроводГ

Г2 проектируемый газопровод среднего давления

существующий эл. кабель

воздушные линии электропередачи 

Г3 проектируемый газопровод высокого давления 2 категории

План трассы газопровода М1:500

План трассы газопровода М1:500 

Наружные газопроводы
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27.35

27.05

27.00

27.15

27.30

27.50

Копировал A0

Г2, ПЭ100 SDR11 
Д63х5.8мм

7ПК2

7ПК3

7ПК3+75
Уп.11-166°

7ПК3+91.5
Уп.12-167°

7ПК4

7ПК5

7ПК5+18.5
Уп.13-90°

Продувочная свеча
 7ПК5+19.7

8ПК5+43
Уп.16-90°

Продувочная свеча
 8ПК5+46.4

8ПК2

8ПК3

8ПК3+90.6
Уп.15-179°

8ПК4

8ПК5

9ПК5+89.7
Уп.19-90°

Продувочная свеча
 9ПК5+90.9

9ПК3

9ПК4

9ПК5

9ПК3+82.4;Уп.18-90°;
10ПК0 Переход, ПЭ100 SDR11 

Д110/63мм, 9ПК3+83.4

11ПК0;12ПК0;
10ПК0+86.8;Уп.20-90°

Переход, ПЭ100 SDR11 
Д110/63мм, 10ПК0+87.8

12ПК2+31.9
Уп.25-90°

Продувочная свеча
 12ПК2+33.1

12ПК1

12ПК2

14ПК2+66
Уп.33-90°

Продувочная свеча
 14ПК2+67.2

10ПК1

13ПК0;14ПК0;
10ПК1+73.7;Уп.21-90°

13ПК1

14ПК1

15ПК0;14ПК1+30.7;
Уп.30-90°

выход газопровода из земли  
15ПК0+11.6

14ПК1+84.2;
Уп.31-90°

14ПК1+94.2;
Уп.32-90°

14ПК2

Г2, ПЭ100 SDR11 
Д110х10мм

Схема  совмещения листов

Линия совмещения листов

Г2, ПЭ100 SDR11 
Д32х3.0мм

Г2, ПЭ100 SDR11 
Д63х5.8мм

Г2, ПЭ100 SDR11 
Д63х5.8мм

Г2, ПЭ100 SDR11 
Д63х5.8мм

Г2, ПЭ100 SDR11 
Д63х5.8мм

Г2, ПЭ100 SDR11 
Д63х5.8мм

Г2, ПЭ100 SDR11 
Д63х5.8мм

Г2, ПЭ100 SDR11 
Д63х5.8мм

Г2, ПЭ100 SDR11 
Д63х5.8мм

11ПК1

22

Г2, ПЭ100 SDR11 
Д110х10мм

13ПК0+18.5
Уп.26-90°

13ПК0+29.5
Уп.27-90°

Г2, ПЭ100 SDR11 
Д63х5.8мм

Условные обозначения:

существующий газопроводГ

Г2 проектируемый газопровод среднего давления

существующий эл. кабель

воздушные линии электропередачи 

Г3 проектируемый газопровод высокого давления 2 категории

План трассы газопровода М1:500

План трассы газопровода М1:500 

Наружные газопроводы
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 ПЭ100 SDR11 
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 ПЭ100 SDR11 
Д110/63мм

Клименко



Отметка земли проектная, м

Отметка земли фактическая, м

Отметка низа или лотка трубы, м

Основание
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Копировал 3 х A3

Отметка земли проектная, м

Отметка земли фактическая, м

Отметка низа или лотка трубы, м

Основание

вертикальный 1:100
горизонтальный 1:500

Условный горизонт 20.00

Обозначение трубы и тип изоляции

Уклон, ‰
Длина, м

Расстояние, м

Пикет

27.00

26.00

25.00

24.00

23.00

22.00

21.00

Развернутый план

трубы, футляра, м
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*

Естественное

Глубина заложения до низа
трубы, футляра, м

25
,00

*
-

26
,80

*
1,8

*

23

к крановому узлу №1

Продольный профиль газопровода Продольный профиль газопровода

Наружные газопроводы

ПодписьNдок.ЛистКол.уч.Изм.
ЛистовЛистСтадия

Дата
Разработал

Г И П ООО "ПСС" 

5
Шаламов 

Шаламов 

Р

07.21

Проверил 07.21

07.21

«Сети газоснабжения ДНТ СН «Самаровское» в ХМАО-Югре.
Подводящий газопровод, внутриплощадочные сети»

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в. 
№

 по
дл

.
По

дп
. и

 д
ат

а

Со
гл

ас
ов

ан
о

ПСС-150-20-ГС

Продольный профиль газопровода 

Клименко

Естественное Естественное Естественное Естественное Естественное



4П
К0

200

200

0,001

4П
К0

+3
.5

Уп
.4-

90
°

258.5

258.5

0,002

4П
К4

+5
8.5

4П
К4

+5
7.3

Уп
.5-

90
°

4П
К1

4П
К2

4П
К3

4П
К4

25
,61

*
1,6

2*
-

27
,23

*

25
,72

*
1,8

*
-

27
,52

*

25
,49

*
2,0

5*
-

27
,54

*

25
,26

*
2,0

4*
-

27
,30

*

25
,13

*
1,8

*
-

26
,93

*

25
,13

*
1,8

*
-

26
,93

*

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Продувочная свечак крановому узлу №2
25

,50
*

1,8
*

-
27

,30
*

25
,50

*
1,8

*
-

27
,30

*

Отметка земли проектная, м

Отметка земли фактическая, м

Отметка низа или лотка трубы, м

Основание

вертикальный 1:100
горизонтальный 1:500

Условный горизонт 20.00

Обозначение трубы и тип изоляции

Уклон, ‰
Длина, м

Расстояние, м

Пикет

27.00

26.00

25.00

24.00

23.00

22.00

21.00

Развернутый план

Глубина заложения до низа
трубы, футляра, м

Копировал 3 х A3

24Продольный профиль газопровода

Продольный профиль газопровода 

Наружные газопроводы

ПодписьNдок.ЛистКол.уч.Изм.
ЛистовЛистСтадия

Дата
Разработал

Г И П ООО "ПСС" 

6
Шаламов 

Шаламов 

Р

07.21

Проверил 07.21

07.21

«Сети газоснабжения ДНТ СН «Самаровское» в ХМАО-Югре.
Подводящий газопровод, внутриплощадочные сети»

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в. 
№

 по
дл

.
По

дп
. и

 д
ат

а

Со
гл

ас
ов

ан
о

ПСС-150-20-ГС

Клименко

Естественное Естественное Естественное Естественное Естественное



Продувочная свеча

5П
К0

5П
К0

+7
.5

Уп
.6-

90
°

5П
К1

5П
К2

5П
К3

5П
К4

5П
К4

+6
1.5

Уп
.7-

90
°

5П
К4

+6
4.6

к крановому узлу №3

-
27

,34
*

-
27

,23
*

-
27

,21
*

25
,20

*
1,8

*
-

27
,00

*

200

200

0,001

25
,63

*
1,8

*
-

27
,37

*

25
,22

*
1,7

8*
-

27
,00

*

25
,58

*
1,8

*
-

27
,38

*

25
,53

*
1,8

1*

25
,43

*
1,8

*

25
,41

*
1,8

*

200

200

0,00075 0,0059

64,6

64,6

Отметка земли проектная, м

Отметка земли фактическая, м

Отметка низа или лотка трубы, м

Основание

вертикальный 1:100
горизонтальный 1:500

Условный горизонт 20.00

Обозначение трубы и тип изоляции

Уклон, ‰
Длина, м

Расстояние, м

Пикет

27.00

26.00

25.00

24.00

23.00

22.00

21.00

Развернутый план

Глубина заложения до низа
трубы, футляра, м

25
,63

*
1,8

*
-

27
,43

*

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Копировал 3 х A3

25Продольный профиль газопровода

Продольный профиль газопровода 

Наружные газопроводы

ПодписьNдок.ЛистКол.уч.Изм.
ЛистовЛистСтадия

Дата
Разработал

Г И П ООО "ПСС" 

7
Шаламов 

Шаламов 

Р

07.21

Проверил 07.21

07.21

«Сети газоснабжения ДНТ СН «Самаровское» в ХМАО-Югре.
Подводящий газопровод, внутриплощадочные сети»

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в. 
№

 по
дл

.
По

дп
. и

 д
ат

а

Со
гл

ас
ов

ан
о

ПСС-150-20-ГС

Клименко

Естественное Естественное Естественное Естественное Естественное



к крановому узлу №4 Продувочная свеча

6П
К0

+7
Уп

.8-
90

°

6П
К0

6П
К1

6П
К2

6П
К3

6П
К4

6П
К4

+3
5.5

Уп
.34

-1
77

°

6П
К4

+5
7.1

Уп
.35

-1
77

°

6П
К4

+8
6.1

Уп
.9-

90
°

6П
К4

+8
7.5

200

200

0,0005

25
,30

*
1,7

*
-

27
,00

*

25
,29

*
1,8

5*
-

27
,14

*

287,5

0,00015

287,5

25
,15

*
2,4

6*
-

27
,52

*

25
,00

*
2,0

6*
-

26
,96

*

24
,94

*
2,2

8*
-

27
,13

*

24
,91

*
2,1

2*
-

26
,93

*

24
,86

*
1,9

*
-

26
,66

*

24
,86

*
1,9

*
-

26
,66

*

Отметка земли проектная, м

Отметка земли фактическая, м

Отметка низа или лотка трубы, м

Основание

вертикальный 1:100
горизонтальный 1:500

Условный горизонт 20.00

Обозначение трубы и тип изоляции

Уклон, ‰
Длина, м

Расстояние, м

Пикет

27.00

26.00

25.00

24.00

23.00

22.00

21.00

Развернутый план

Глубина заложения до низа
трубы, футляра, м

25
,20

*
1,8

*
-

27
,00

*

25
,20

*
1,8

*
-

27
,00

*

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Копировал 3 х A3

26Продольный профиль газопровода

Продольный профиль газопровода 

Наружные газопроводы

ПодписьNдок.ЛистКол.уч.Изм.
ЛистовЛистСтадия

Дата
Разработал

Г И П ООО "ПСС" 

8
Шаламов 

Шаламов 

Р

07.21

Проверил 07.21

07.21

«Сети газоснабжения ДНТ СН «Самаровское» в ХМАО-Югре.
Подводящий газопровод, внутриплощадочные сети»

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в. 
№

 по
дл

.
По

дп
. и

 д
ат

а

Со
гл

ас
ов

ан
о

ПСС-150-20-ГС

Клименко

Естественное Естественное Естественное Естественное Естественное



7П
К0

+7
Уп

.10
-9

0°

7П
К0

к крановому узлу №4 Продувочная свеча

200

200

0,00025

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д110х10 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Д1
10

/63
7П

К0
+7

7

7П
К1

7П
К2

7П
К3

7П
К4

7П
К3

+7
5

Уп
.11

-1
66

°

7П
К3

+9
1.5

Уп
.12

-1
67

°

7П
К5

+1
8.5

Уп
.13

-9
0°

ПК
5+

19
.7

7П
К5

25
,20

*
1,8

*
-

27
,00

*

25
,39

*
1,8

4*
-

27
,23

*

25
,20

*
1,8

4*
-

27
,28

*

25
,71

*
1,8

*
-

27
,51

*

Отметка земли проектная, м

Отметка земли фактическая, м

Отметка низа или лотка трубы, м

Основание

вертикальный 1:100
горизонтальный 1:500

Условный горизонт 20.00

Обозначение трубы и тип изоляции

Уклон, ‰
Длина, м

Расстояние, м

Пикет

27.00

26.00

25.00

24.00

23.00

22.00

21.00

Развернутый план

Глубина заложения до низа
трубы, футляра, м

25
,20

*
1,8

*
-

27
,00

*

25
,75

*
1,9

*
-

27
,65

*

25
,75

*
1,8

*
-

27
,55

*

25
,69

*
1,7

6*
-

27
,45

*

25
,65

*
1,7

5*
-

27
,40

*

25
,30

*
1,7

5*
-

27
,05

*

0,00022

175 144,7

25
,20

*
1,8

*
-

27
,00

*

25
,20

*
1,8

*
-

27
,00

*

0,0038

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

175 144,7

Копировал 3 х A3

27Продольный профиль газопровода

Продольный профиль газопровода 

Наружные газопроводы

ПодписьNдок.ЛистКол.уч.Изм.
ЛистовЛистСтадия

Дата
Разработал

Г И П ООО "ПСС" 

9
Шаламов 

Шаламов 

Р

07.21

Проверил 07.21

07.21

«Сети газоснабжения ДНТ СН «Самаровское» в ХМАО-Югре.
Подводящий газопровод, внутриплощадочные сети»

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в. 
№

 по
дл

.
По

дп
. и

 д
ат

а

Со
гл

ас
ов

ан
о

ПСС-150-20-ГС

Клименко

Естественное Естественное Естественное Естественное Естественное Естественное



к крановому узлу №3

Отметка земли проектная, м

Отметка земли фактическая, м

Отметка низа или лотка трубы, м

Основание

вертикальный 1:100
горизонтальный 1:500

Условный горизонт 20.00

Обозначение трубы и тип изоляции

Уклон, ‰
Длина, м

Расстояние, м

Пикет

27.00

26.00

25.00

24.00

23.00

22.00

21.00

Развернутый план

Глубина заложения до низа
трубы, футляра, м

Продувочная свеча

8П
К0

+7
Уп

.14
-9

0°

8П
К0

8П
К1

Д1
10

/63
8П

К0
+7

7

8П
К2

8П
К3

8П
К4

8П
К5

8П
К3

+9
0.6

Уп
.15

-1
79

°

8П
К5

+4
3

Уп
.16

-9
0°

8П
К5

+4
6.4

25
,63

*
1,8

*
-

27
,43

*

-
27

,43
*

-
27

,22
*

-
27

,44
*

-
27

,40
*

-
27

,42
*

-
27

,38
*

-
27

,36
*

-
27

,30
*

-
27

,20
*

-
27

,20
*

25
,63

*
1,8

*

25
,62

*
1,6

*

1,8
1*

25
,63

*

1,7
8*

25
,62

*

1,8
*

25
,62

*

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д110х10 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

300

0,00003

300

246,4

0,0009

246,4

1,8
4*

25
,54

*

1,8
3*

25
,53

*

1,9
*

25
,40

*

1,8
*

25
,40

*

1,8
*

25
,40

*

Копировал 3 х A3

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

28Продольный профиль газопровода

Продольный профиль газопровода 

Наружные газопроводы

ПодписьNдок.ЛистКол.уч.Изм.
ЛистовЛистСтадия

Дата
Разработал

Г И П ООО "ПСС" 

10
Шаламов 

Шаламов 

Р

07.21

Проверил 07.21

07.21

«Сети газоснабжения ДНТ СН «Самаровское» в ХМАО-Югре.
Подводящий газопровод, внутриплощадочные сети»

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в. 
№

 по
дл

.
По

дп
. и

 д
ат

а

Со
гл

ас
ов

ан
о

ПСС-150-20-ГС

Клименко

Естественное Естественное Естественное Естественное Естественное Естественное





Копировал 3 х A3

Отметка земли проектная, м

Отметка земли фактическая, м

Отметка низа или лотка трубы, м

Основание

вертикальный 1:100
горизонтальный 1:500

Условный горизонт 20.00

Обозначение трубы и тип изоляции

Уклон, ‰
Длина, м

Расстояние, м

Пикет

27.00

26.00

25.00

24.00

23.00

22.00

21.00

Развернутый план

Глубина заложения до низа
трубы, футляра, м

Отметка земли проектная, м

Отметка земли фактическая, м

Отметка низа или лотка трубы, м

Основание

вертикальный 1:100
горизонтальный 1:500

Условный горизонт 20.00

Обозначение трубы и тип изоляции

Уклон, ‰
Длина, м

Расстояние, м

Пикет

27.00

26.00

25.00

24.00

23.00

22.00

21.00

Развернутый план

Глубина заложения до низа
трубы, футляра, м

Продувочная свеча

9П
К3

+8
2.4

Уп
.18

-9
0°

10
ПК

0

10
ПК

1

11
ПК

0
12

ПК
0

10
ПК

0+
86

.8
Уп

.20
-9

0°

Д1
10

/63
10

ПК
0+

87
.8

13
ПК

0
14

ПК
0

10
ПК

1+
73

.7
Уп

.21
-9

0°

-
27

,50
*

25
,70

*
1,8

*

-
27

,47
*

-
27

,30
*

эл
. к

аб
ел

я о
тм

.+
26

.70
* у

то
чн

ит
ь 

25
,60

*
1,8

7*

25
,50

*
1,8

*

-
27

,47
*

25
,61

*
1,8

6*

-
27

,47
*

25
,60

*
1,8

7*

w

173,7

173,7

0,001

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д110х10 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

11
ПК

0
12

ПК
0

10
ПК

0+
86

.8
Уп

.20
-9

0°

12
ПК

1

12
ПК

2

12
ПК

2+
33

.1

12
ПК

2+
31

.9
Уп

.25
-9

0°

-
27

,47
*

25
,60

*
1,8

7*

-
27

,80
*

-
27

,47
*

-
27

,10
*

26
,00

*
1,8

*

0,004

100

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

100

25
,34

*
2,1

3*

25
,20

*
1,8

*

133,1

133,1

0,006

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

30Продольный профиль газопровода Продольный профиль газопровода

Продольный профиль газопровода 

Наружные газопроводы

ПодписьNдок.ЛистКол.уч.Изм.
ЛистовЛистСтадия
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Продувочная свеча

Отметка земли проектная, м

Отметка земли фактическая, м

Отметка низа или лотка трубы, м

Основание

вертикальный 1:100
горизонтальный 1:500

Условный горизонт 20.00

Обозначение трубы и тип изоляции

Уклон, ‰
Длина, м

Расстояние, м

Пикет

27.00

26.00

25.00

24.00

23.00

22.00

21.00

Развернутый план

Глубина заложения до низа
трубы, футляра, м
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*
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,55

*
1,8

*

25
,55

*
1,8

*

-
27

,35
*

25
,55

*
1,8

*

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

158,2

158,2

0,0003

Отметка земли проектная, м

Отметка земли фактическая, м

Отметка низа или лотка трубы, м

Основание

вертикальный 1:100
горизонтальный 1:500

Условный горизонт 20.00

Обозначение трубы и тип изоляции

Уклон, ‰
Длина, м

Расстояние, м

Пикет

27.00

26.00

25.00

24.00

23.00

22.00

21.00

Развернутый план

Глубина заложения до низа
трубы, футляра, м
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Продувочная свеча
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*
1,8

*

-
27

,43
*

25
,63

*
1,8

*

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

0,0007

130,7

130,7

0,0003

106,5

106,5

Копировал 3 х A3
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Продольный профиль газопровода 

Наружные газопроводы

ПодписьNдок.ЛистКол.уч.Изм.
ЛистовЛистСтадия

Дата
Разработал

Г И П ООО "ПСС" 

13
Шаламов 

Шаламов 

Р

07.21

Проверил 07.21

07.21

«Сети газоснабжения ДНТ СН «Самаровское» в ХМАО-Югре.
Подводящий газопровод, внутриплощадочные сети»

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в. 
№

 по
дл

.
По

дп
. и

 д
ат

а

Со
гл

ас
ов

ан
о

ПСС-150-20-ГС

Клименко

Естественное Естественное Естественное Естественное Естественное Естественное



Отметка земли проектная, м

Отметка земли фактическая, м

Отметка низа или лотка трубы, м

Основание

вертикальный 1:100
горизонтальный 1:500

Условный горизонт 20.00

Обозначение трубы и тип изоляции

Уклон, ‰
Длина, м

Расстояние, м

Пикет

27.00

26.00

25.00

24.00

23.00

22.00

21.00

Развернутый план

Глубина заложения до низа
трубы, футляра, м
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1,8

*

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д63х5.8 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018
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200
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*

Отметка земли проектная, м

Отметка земли фактическая, м

Отметка низа или лотка трубы, м

Основание

вертикальный 1:100
горизонтальный 1:500

Условный горизонт 20.00

Обозначение трубы и тип изоляции

Уклон, ‰
Длина, м

Расстояние, м

Пикет

27.00

26.00

25.00

24.00

23.00

22.00

21.00

Развернутый план

Глубина заложения до низа
трубы, футляра, м

-
27

,40
*

25
,60

*
1,8

*
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0
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ПК
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Уп
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Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д32х3.0 мм
ГОСТ Р 58121.2-2018
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выход газопровода 
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Копировал 3 х A3
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1

Схема  демонтажа существующего
газопровода в районе врезки.

граница демонтажа

граница демонтажа

Условные обозначения:
Демонтируемый газопровод

Позиция Наименование и техническая характеристика

1 2 3 4 5 6 7

обозначение документа,
Тип, марка,

опросного листа

Единица
измерения

Коли-
чество

единицы
Масса

кг
Примечания

1

2

3

4

5

Труба металлопластиковая Д16мм, L-2,2м

Накидная гайка Д16 артикул 51511-16 шт. 1

6

ГОСТ 10704-91Труба стальная электросварная прямошовная Д 57х3.5мм 4.62м. 0.9

7

8

9

10

11

Переход ст. Ду-150/50мм  шт. 1ГОСТ 17380-2001 

12

ГОСТ Р 53630- 2009 м. 1

Огрунтовка и окраска газопровода:

- грунтовка ГФ-021 в 2 слоя ГОСТ 25129-82* м.2 1.4

- эмаль ПФ-115 в 2 слоя ГОСТ 6465-76 м.2 1.4

Цокольный ввод ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ  160х14.6 / Ст.159 мм ТУ 2248-006-26704661-11 шт. 1

ГОСТ 10704-91Труба стальная электросварная прямошовная d 159х4.5мм 17.15м. 2.4

Отвод ст. 90° Ду-150мм  шт. 1ГОСТ 17380-2001 6.1

Тройник ст. Ду-150мм  шт. 1ГОСТ 17380-2001 

214
400

4001.000*

400
200

2

3

4

5

6

8

10

9

7

Вход газопровода 
в землю, ПК0

Точка врезки 
ст. Д-159мм, Ру-0.6МПа

Точка переключения 
ст. Д-57мм, Ру-0.6МПа

Кран шаровой КШ.Ц.П.150/125.025.Н/П.02 шт. 1 20.6LD

Кран шаровой КШ.Ц.П.050.040.Н/П.02 LD шт. 1 2.8

Спецификация

Копировал A3
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Демонтаж

13

14 Труба стальная электросварная прямошовная Д 57х3.5мм

Труба стальная электросварная прямошовная d 159х4.5мм

ГОСТ 10704-91 4.62м. 1.2

ГОСТ 10704-91 17.15м. 0.8

газопровода в районе врезки. 

Крановый узел №1 
Схема  демонтажа существующего

Крановый узел №1

ПСС-150-20-ГС

Клименко



Позиция Наименование и техническая характеристика

1 2 3 4 5 6 7

обозначение документа,
Тип, марка,

опросного листа

Единица
измерения

Коли-
чество

единицы
Масса

кг
Примечания

1

2

3

4

5

Труба металлопластиковая Д16мм, L-2,2м

Накидная гайка Д16 артикул 51511-16 шт. 4

6

Цокольный ввод ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ  63х5.8 / Ст.57 мм

Цокольный ввод ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ  110х10 / Ст.108 мм ТУ 2248-006-26704661-11 шт. 1

ГОСТ 10704-91Труба стальная электросварная прямошовная Д 108х4.0мм 10.26

ГОСТ 10704-91Труба стальная электросварная прямошовная Д 57х3.5мм 4.62

ГОСТ 10704-91Труба стальная электросварная прямошовная Д 30х2.5мм 1.7

м. 1.7

м. 1.7

м. 0.3

7

Кран шаровой КШ.Ц.П.100/080.025.Н/П.02 шт. 1 6.5

ТУ 2248-006-26704661-11 шт. 1

LD

8

9

10

11

Отвод ст. 90° Ду-100мм  шт. 2ГОСТ 17380-2001 

Отвод ст. 90° Ду-50мм  шт. 1ГОСТ 17380-2001 

Переход ст. Ду-200/150мм  шт. 1ГОСТ 17380-2001 

12

13

Кран шаровой муфтовый Ду 25 мм, PN 1.6 МПа шт. 211Б27п

ГОСТ Р 53630- 2009 м. 4

Огрунтовка и окраска газопровода:

- грунтовка ГФ-021 в 2 слоя ГОСТ 25129-82* м.2 3.2

- эмаль ПФ-115 в 2 слоя ГОСТ 6465-76 м.2 3.2

14

15

16

Цокольный ввод ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ  160х14.6 / Ст.159 мм ТУ 2248-006-26704661-11 шт. 1

ГОСТ 10704-91Труба стальная электросварная прямошовная d 159х4.5мм 17.15м. 1.2

215

300

400

300

400
280

400 400

400200 1.000*

0.000

3

1

2

4

5

6

810

Отвод ст. 90° Ду-150мм  шт. 1ГОСТ 17380-2001 

17

18

12

13
14

15

16

Цокольный ввод ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ  225х20.5 / Ст.219 мм ТУ 2248-006-26704661-11 шт. 1

ГОСТ 10704-91 31.52м. 2.2Труба стальная электросварная прямошовная d 219х6.0мм

Отвод ст. 90° Ду-200мм  шт. 1ГОСТ 17380-2001 14.9

6.1

2.5

0.5

5.3

19

20

21

7

11

12

17

18

19

Кран шаровой КШ.Ц.П.050.040.Н/П.02 LD шт. 1 2.8

Спецификация

Копировал A3

34

Ограждение 3400х3000 шт. 122
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Позиция Наименование и техническая характеристика

1 2 3 4 5 6 7

обозначение документа,
Тип, марка,

опросного листа

Единица
измерения

Коли-
чество

единицы
Масса

кг
Примечания

1

2

3

4

5

Труба металлопластиковая Д16мм, L-2,2м

Накидная гайка Д16 артикул 51511-16 шт. 4

6

Цокольный ввод ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ  63х5.8 / Ст.57 мм

Цокольный ввод ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ  110х10 / Ст.108 мм ТУ 2248-006-26704661-11 шт. 2

ГОСТ 10704-91Труба стальная электросварная прямошовная Д 108х4.0мм 10.26

ГОСТ 10704-91Труба стальная электросварная прямошовная Д 57х3.5мм 4.62

ГОСТ 10704-91Труба стальная электросварная прямошовная Д 30х2.5мм 1.7

м. 2.9

м. 1.7

м. 0.37

шт. 1

ТУ 2248-006-26704661-11 шт. 1

LD

LD

шт. 18

9

10

11

Отвод ст. 90° Ду-100мм  шт. 2ГОСТ 17380-2001 

Отвод ст. 90° Ду-50мм  шт. 1ГОСТ 17380-2001 

Переход ст. Ду-150/100мм  шт. 1ГОСТ 17380-2001 

12

13

Кран шаровой муфтовый Ду 25 мм, PN 1.6 МПа шт. 211Б27п

ГОСТ Р 53630- 2009 м. 4

Огрунтовка и окраска газопровода:

- грунтовка ГФ-021 в 2 слоя ГОСТ 25129-82* м.2 2.6

- эмаль ПФ-115 в 2 слоя ГОСТ 6465-76 м.2 2.6

14

15

16

Цокольный ввод ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ  160х14.6 / Ст.159 мм ТУ 2248-006-26704661-11 шт. 1

ГОСТ 10704-91Труба стальная электросварная прямошовная d 159х4.5мм 17.15м. 2.2

215

300

400

300

400
280

400 400

400200 1.000*

0.000

3

1

2

2

4

5

5

6
8

9
10

10

Отвод ст. 90° Ду-150мм  шт. 1ГОСТ 17380-2001 

17

18

11

12

12

13

14

15

16

15

16

2.4

6.1

2.5

0.5

Кран шаровой КШ.Ц.П.100/080.025.Н/П.02 6.5

Кран шаровой КШ.Ц.П.050.040.Н/П.02 2.8

Спецификация

Крановый узел №3

Копировал A3

35

Ограждение 3400х3000 шт. 119
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1.000*

Позиция Наименование и техническая характеристика

1 2 3 4 5 6 7

обозначение документа,
Тип, марка,

опросного листа

Единица
измерения

Коли-
чество

единицы
Масса

кг
Примечания

1

2

3

4

5

Труба металлопластиковая Д16мм, L-2,2м

Накидная гайка Д16 артикул 51511-16 шт. 3

6

Цокольный ввод ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ  63х5.8 / Ст.57 мм

Цокольный ввод ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ  110х10 / Ст.108 мм ТУ 2248-006-26704661-11 шт. 2

ГОСТ 10704-91Труба стальная электросварная прямошовная Д 108х4.0мм 10.26

ГОСТ 10704-91Труба стальная электросварная прямошовная Д 57х3.5мм 4.62

ГОСТ 10704-91Труба стальная электросварная прямошовная Д 30х2.5мм 1.7

м. 3.8

м. 1.6

м. 0.45

2

1

2

7

280

215

200

200

200

400

0.000

400

1000*

3

3

4

шт. 1

ТУ 2248-006-26704661-11 шт. 1

LD

LD

шт. 1

8

9

10

11

Отвод ст. 90° Ду-100мм  шт. 2ГОСТ 17380-2001 

Отвод ст. 90° Ду-50мм  шт. 1ГОСТ 17380-2001 

Тройник ст. Ду-100мм  шт. 1ГОСТ 17380-2001 

Переход ст. Ду-100/50мм  шт. 1ГОСТ 17380-2001 12

13

Кран шаровой муфтовый Ду 25 мм, PN 1.6 МПа шт. 311Б27п

ГОСТ Р 53630- 2009 м. 3

Огрунтовка и окраска газопровода:

- грунтовка ГФ-021 в 2 слоя ГОСТ 25129-82* м.2 1.8

- эмаль ПФ-115 в 2 слоя ГОСТ 6465-76 м.2 1.8

14

15

16

7

6

8

8

10

9

9

12

11

13

14

2.5

0.5

3.2

0.9

8

Кран шаровой КШ.Ц.П.100/080.025.Н/П.02 6.5

Кран шаровой КШ.Ц.П.050.040.Н/П.02 2.8

Спецификация

Крановый узел №4

Ограждение 2500х2000  шт. 117

Копировал A3
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Наружные газопроводы

ПодписьNдок.ЛистКол.уч.Изм.
ЛистовЛистСтадия

Дата
Разработал

Г И П ООО "ПСС" 

18
Шаламов 

Шаламов 

Р

07.21

Проверил 07.21

07.21

«Сети газоснабжения ДНТ СН «Самаровское» в ХМАО-Югре.
Подводящий газопровод, внутриплощадочные сети»

Крановый узел №4 

ПСС-150-20-ГС

Клименко



Позиция Наименование и техническая характеристика

1 2 3 4 5 6 7

обозначение документа,
Тип, марка,

опросного листа

Единица
измерения

Коли-
чество

единицы
Масса

кг
Примечания

1

2

3

4

5

Труба металлопластиковая Д16мм, L-2,2м

Накидная гайка Д16 артикул 51511-16 шт. 1

6

Цокольный ввод ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ  32х3.0 / Ст.25 мм

ГОСТ 10704-91Труба стальная электросварная прямошовная Д 32х2.8 2.02м. 1.7

7

Кран шаровой Dу 25 мм, PN 1.6 МПа

ТУ 2248-006-26704661-11 шт. 1

11Б27п шт. 1

8

ГОСТ Р 53630- 2009 м. 4

Огрунтовка и окраска газопровода:

- грунтовка ГФ-021 в 2 слоя ГОСТ 25129-82* м.2 0.2

- эмаль ПФ-115 в 2 слоя ГОСТ 6465-76 м.2 0.2

1

0.000

1.200*

2

3

5

4

Спецификация

Продувочная свеча

Копировал A3
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Наружные газопроводы

ПодписьNдок.ЛистКол.уч.Изм.
ЛистовЛистСтадия

Дата
Разработал

Г И П ООО "ПСС" 

19
Шаламов 

Шаламов 

Р

07.21

Проверил 07.21

07.21

«Сети газоснабжения ДНТ СН «Самаровское» в ХМАО-Югре.
Подводящий газопровод, внутриплощадочные сети»

Продувочная свеча 

ПСС-150-20-ГС

Клименко

8

Отвод 90 ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ 32/63 мм ГОСТ Р 58121.3-2018 1шт.



Схема переключения ГРПШ

ОГНЕОПАСНО

ГАЗ

800*

6

80
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00
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200*

70
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600*

21
4

13

5

Позиция Наименование и техническая характеристика

1 2 3 4 5 6 7

обозначение документа,
Тип, марка,

опросного листа

Единица
измерения

Коли-
чество

единицы
Масса

кг
Примечания

1

2

3

4

5

Труба металлопластиковая Д16мм, L-2,2м

Накидная гайка Д16 артикул 51511-16 шт. 2

6

ГОСТ 10704-91Труба стальная электросварная прямошовная Д 57х3.5мм 4.62

ГОСТ 10704-91Труба стальная электросварная прямошовная Д 25х2.5мм 1.39

м. 3.2

м. 7.5

7

8

9

10

11

Отвод ст. 90° Ду-20мм  шт. 7ГОСТ 17380-2001 

Отвод ст. 90° Ду-50мм  шт. 3ГОСТ 17380-2001 

Переход ст. Ду-200/150мм  шт. 1ГОСТ 17380-2001 

12

13

ГОСТ Р 53630- 2009 м. 2

Огрунтовка и окраска газопровода:

- грунтовка ГФ-021 в 2 слоя ГОСТ 25129-82* м.2 3.2

- эмаль ПФ-115 в 2 слоя ГОСТ 6465-76 м.2 3.2

14

15

16

Цокольный ввод ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ  160х14.6 / Ст.159 мм ТУ 2248-006-26704661-11 шт. 1

ГОСТ 10704-91Труба стальная электросварная прямошовная d 159х4.5мм 17.15м. 3

Отвод ст. 90° Ду-150мм  шт. 3ГОСТ 17380-2001 

17

18

Цокольный ввод ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ  225х20.5 / Ст.219 мм ТУ 2248-006-26704661-11 шт. 1

ГОСТ 10704-91 31.52м. 3.6Труба стальная электросварная прямошовная d 219х6.0мм

Отвод ст. 90° Ду-200мм  шт. 3ГОСТ 17380-2001 14.9

6.1

0.5

5.3

12

3

4

5

6

6

Кран шаровой КШ.Ц.П.150/125.025.Н/П.02

Кран шаровой КШ.Ц.П.200/150.025.Н/П.02

шт. 1 20.6

LD

LD

шт. 1 36

43
0

7 8

9

9
10

11

Переход ст. Ду-150/80мм  шт. 1ГОСТ 17380-2001 1.8

14

16

15

16

15

Спецификация

Копировал A3

200*
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Наружные газопроводы

ПодписьNдок.ЛистКол.уч.Изм.
ЛистовЛистСтадия

Дата
Разработал

Г И П ООО "ПСС" 

20
Шаламов 

Шаламов 

Р

07.21

Проверил 07.21

07.21

«Сети газоснабжения ДНТ СН «Самаровское» в ХМАО-Югре.
Подводящий газопровод, внутриплощадочные сети»

Схема переключения ГРПШ  

ПСС-150-20-ГС

Клименко



3

2

Прим.Масса
ед., кгКол.НаименованиеОбозначениеПоз.

Примечания:
1. Соединения металлоконструкций производить сваркой электродами 3-42 ГОСТ 9467-75.

2. Толщину сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.

3. Изготовление и монтаж стальных конструкций производить в соответствии с требованиями СНиП  3.01.01-87

"Несущие ограждающие конструкции".

4. Согласно РД 34.21.122-87 п. 2.2 в качестве искусственного заземлителя для молниезащиты  сетчатого ограждения с

технологическим оборудованием принимаются металлические стойки ограждения  глубиной заложения не менее 1м.

5. согласно ПУЭ п. 2.5, 168 сопротивление искусственного заземлителя R рас. должно быть не более 10  Ом., если

больше, то необходимо забить дополнительные вертикальные электроды Дн=12 мм, L=3 м для  снижения R фак. до

требуемой величины.

ГОСТ 6165-76

ГОСТ 25129-82

Петля: 

 Грунтовка ГФ-021 

Эмаль ПФ-115 

кг

кг

м2,7336,4Уголок 45х45х4

Сетка 50х3 14,4 2,42 м2

Фундамент

Бетон В 7.5

7

8

ГОСТ 8509-93

ГОСТ 5336-80

ГОСТ 2590-88 Круг В10 36,4 0,62 м4

5 ГОСТ 2590-88 Круг В12 5,2 0,89 м

ГОСТ 26633-75 0,42 2400 м3

1 ГОСТ 10704-91 Труба ф89х3,5 17,0 7,38 м

6 ГОСТ 10704-91 Труба ф25х2,5 1,0 1,39 м

ГОСТ 19903-89 м0,22,0Лист Б-ПН-20Г
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СпецификацияОграждение 2500х2000

9

10
Огнеопасно

газ

11

ГОСТ 19904-90 Сталь тонколистовая s=300х300х3 мм (табличка) шт11 4

16,2

16,2
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Наружные газопроводы

ПодписьNдок.ЛистКол.уч.Изм.
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«Сети газоснабжения ДНТ СН «Самаровское» в ХМАО-Югре.
Подводящий газопровод, внутриплощадочные сети»

Ограждение 2500х2000  

ПСС-150-20-ГС

Клименко
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Прим.Масса
ед., кгКол.НаименованиеОбозначениеПоз.

Примечания:
1. Соединения металлоконструкций производить сваркой электродами 3-42 ГОСТ 9467-75.

2. Толщину сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.

3. Изготовление и монтаж стальных конструкций производить в соответствии с требованиями СНиП  3.01.01-87

"Несущие ограждающие конструкции".

4. Согласно РД 34.21.122-87 п. 2.2 в качестве искусственного заземлителя для молниезащиты  сетчатого ограждения с

технологическим оборудованием принимаются металлические стойки ограждения  глубиной заложения не менее 1м.

5. согласно ПУЭ п. 2.5, 168 сопротивление искусственного заземлителя R рас. должно быть не более 10  Ом., если

больше, то необходимо забить дополнительные вертикальные электроды Дн=12 мм, L=3 м для  снижения R фак. до

требуемой величины.

ГОСТ 6165-76

ГОСТ 25129-82

Петля: 

 Грунтовка ГФ-021 

Эмаль ПФ-115 

кг

кг

м2,7358Уголок 45х45х4

Сетка 50х3 25,6 2,42 м2

Фундамент

Бетон В 7.5

7

8

ГОСТ 8509-93

ГОСТ 5336-80

ГОСТ 2590-88 Круг В10 39,2 0,62 м4

5 ГОСТ 2590-88 Круг В12 7,1 0,89 м

ГОСТ 26633-75 0,84 2400 м3

1 ГОСТ 10704-91 Труба ф89х3,5 30,6 7,38 м

6 ГОСТ 10704-91 Труба ф25х2,5 1,2 1,39 м

ГОСТ 19903-89 м0,22,0Лист Б-ПН-20Г
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ГОСТ 19904-90 Сталь тонколистовая s=300х300х3 мм (табличка) шт11 4
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«Сети газоснабжения ДНТ СН «Самаровское» в ХМАО-Югре.
Подводящий газопровод, внутриплощадочные сети»

Ограждение 3400х3000  

ПСС-150-20-ГС

Клименко
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Прим.Масса
ед., кгКол.НаименованиеОбозначениеПоз.

Примечания:
1. Соединения металлоконструкций производить сваркой электродами 3-42 ГОСТ 9467-75.

2. Толщину сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.

3. Изготовление и монтаж стальных конструкций производить в соответствии с требованиями СНиП  3.01.01-87

"Несущие ограждающие конструкции".

4. Согласно РД 34.21.122-87 п. 2.2 в качестве искусственного заземлителя для молниезащиты  сетчатого ограждения с

технологическим оборудованием принимаются металлические стойки ограждения  глубиной заложения не менее 1м.

5. согласно ПУЭ п. 2.5, 168 сопротивление искусственного заземлителя R рас. должно быть не более 10  Ом., если

больше, то необходимо забить дополнительные вертикальные электроды Дн=12 мм, L=3 м для  снижения R фак. до

требуемой величины.

ГОСТ 6165-76

ГОСТ 25129-82

Петля: 

 Грунтовка ГФ-021 

Эмаль ПФ-115 

кг

кг

м2,7379,6Уголок 45х45х4

Сетка 50х3 40 2,42 м2

Фундамент

Бетон В 7.5

7

8

ГОСТ 8509-93

ГОСТ 5336-80

ГОСТ 2590-88 Круг В10 42,3 0,62 м4

5 ГОСТ 2590-88 Круг В12 8,4 0,89 м

ГОСТ 26633-75 1,1 2400 м3

1 ГОСТ 10704-91 Труба ф89х3,5 37,4 7,38 м

6 ГОСТ 10704-91 Труба ф25х2,5 1,4 1,39 м

ГОСТ 19903-89 м0,22,0Лист Б-ПН-20Г
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«Сети газоснабжения ДНТ СН «Самаровское» в ХМАО-Югре.
Подводящий газопровод, внутриплощадочные сети»

Ограждение 6000х4000  

ПСС-150-20-ГС

Клименко



3

2

Прим.Масса
ед., кгКол.НаименованиеОбозначениеПоз.

Примечания:
1. Соединения металлоконструкций производить сваркой электродами 3-42 ГОСТ 9467-75.

2. Толщину сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.

3. Изготовление и монтаж стальных конструкций производить в соответствии с требованиями СНиП  3.01.01-87

"Несущие ограждающие конструкции".

4. Согласно РД 34.21.122-87 п. 2.2 в качестве искусственного заземлителя для молниезащиты  сетчатого ограждения с

технологическим оборудованием принимаются металлические стойки ограждения  глубиной заложения не менее 1м.

5. согласно ПУЭ п. 2.5, 168 сопротивление искусственного заземлителя R рас. должно быть не более 10  Ом., если

больше, то необходимо забить дополнительные вертикальные электроды Дн=12 мм, L=3 м для  снижения R фак. до

требуемой величины.

ГОСТ 6165-76

ГОСТ 25129-82

Петля: 

 Грунтовка ГФ-021 

Эмаль ПФ-115 

кг

кг

м2,7317,6Уголок 45х45х4

Сетка 50х3 9,6 2,42 м2

Фундамент

Бетон В 7.5

7

8

ГОСТ 8509-93

ГОСТ 5336-80

ГОСТ 2590-88 Круг В10 34,4 0,62 м4

5 ГОСТ 2590-88 Круг В12 5,2 0,89 м

ГОСТ 26633-75 0,42 2400 м3

1 ГОСТ 10704-91 Труба ф89х3,5 17,0 7,38 м

6 ГОСТ 10704-91 Труба ф25х2,5 1,0 1,39 м

ГОСТ 19903-89 м0,22,0Лист Б-ПН-20Г

ББ

A
1200

1
12

00

400 800

A

1200

A-A

1000

I

IV

12
00

Д300

ГОСТ 5264-80С2 3

1

25
0

20
00

22
00

22
00

20
00

25
0

Д300

12
00

100

Б-Б
800

100 ГОСТ 5264-80С2 3

20
0

7

III
II

2

3

1
6

5

2

3

ГОСТ 5264-80H2 3

3

4

2

ГОСТ 5264-80С2 3

II

I

10
0

6

5

1

1 1

III

60

110

Д25

R17

7

IV

10
0150

ГОСТ 5264-80 С2

1

ГОСТ 5264-80 С2-3
2

СпецификацияОграждение 1200х1200

9

10

ГОСТ 19904-90 Сталь тонколистовая s=300х300х3 мм (табличка) шт11 4

11

Огнеопасно
газ

Копировал A3

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в. 
№

 по
дл

.
По

дп
. и

 д
ат

а

Со
гл

ас
ов

ан
о

42

12,1

11,1

Наружные газопроводы

ПодписьNдок.ЛистКол.уч.Изм.
ЛистовЛистСтадия

Дата
Разработал

Г И П ООО "ПСС" 

24
Шаламов 

Шаламов 

Р

07.21

Проверил 07.21

07.21

«Сети газоснабжения ДНТ СН «Самаровское» в ХМАО-Югре.
Подводящий газопровод, внутриплощадочные сети»

Ограждение 1200х1200  

ПСС-150-20-ГС

Клименко


































	РП
	ОБЩАЯ ЧАСТЬ
	1. сведения о топографических, инженерно-геологических,
	гидрогеологических, метеорологических и климатических
	условиях участка, на котором будет осуществляться
	строительство линейного объекта
	2. сведения об особых природно-климатических условиях
	земельного участка, предоставляемого для размещения
	линейного объекта (сейсмичность, мерзлые грунты, опасные
	геологические процессы и др.)
	3. сведения о прочностных и деформационных характеристиках
	грунта в основании линейного объекта
	4. сведения об уровне грунтовых вод, их химическом составе,
	агрессивности по отношению к материалам изделий и конструкций
	подземной части линейного объекта
	5. сведения о категории и классе линейного объекта
	6. сведения о проектной мощности (пропускной способности,
	грузообороте, интенсивности движения и др.) линейного объекта
	7. показатели и характеристики технологического оборудования
	и устройств линейного объекта (в том числе надежность,
	устойчивость, экономичность, возможность автоматического
	регулирования, минимальность выбросов (сбросов) загрязняющих
	веществ, компактность, использование новейших технологий)
	7.1. Описание технологии процесса транспортирования продукта
	7.2. Характеристика параметров трубопровода
	7.3. Обоснование диаметра трубопровода
	7.4. Обоснование мест установки запорной арматуры с учетом рельефа местности,
	пересекаемых естественных и искусственных преград и других факторов
	7.5. Обоснование надежности и устойчивости трубопровода и отдельных его элементов
	7.6. Описание и обоснование классов и марок бетона и стали, применяемых при
	строительстве
	7.7. Обоснование глубины заложения трубопровода на отдельных участках
	7.8. Описание принципиальных конструктивных решений балансировки трубы
	трубопровода с применением утяжелителей охватывающего типа (вес комплекта, шаг
	установки и другие параметры)
	8. перечень мероприятий по энергосбережению
	9. обоснование количества и типов оборудования, в том числе
	грузоподъемного, транспортных средств и механизмов,
	используемых в процессе строительства линейного объекта
	10. сведения о численности и профессионально-квалификационном
	составе персонала с распределением по группам производственных
	процессов, число и оснащенность рабочих мест
	11. перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований
	по охране труда в процессе эксплуатации линейного объекта
	12. обоснование принятых в проектной документации
	автоматизированных систем управления технологическими
	процессами, автоматических систем по предотвращению
	нарушения устойчивости и качества работы линейного объекта
	12.1. описание и обоснование проектных решений при реализации
	требований, предусмотренных статьей 8 Федерального закона
	«О транспортной безопасности»
	13. описание решений по организации ремонтного хозяйства, его
	оснащенность
	14. обоснование технических решений по строительству в
	сложных инженерно-геологических условиях
	(при необходимости)




